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EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION

ANEXO 2

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

Mantenimiento Eléctrico

Relacidén de tecnologias, denominacién v

caracteristicas generales, para la maguinaria,

centros de transformacién v subestaciones
de EBHISA.
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EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION

1. ZONA MUSEL.

1.1. Centro de transformacion n° 4 (CT4).
En las siguientes paginas se recopilan los esquemas unifilares de este centro de
transformacion.

A continuacion, se describe de forma somera los principales equipos y/o tecnologias
empleados en este apartado, cuyas caracteristicas estan definidas en los esquemas
unifilares:

- Transformadores principales.
- Celdas de A.T. del fabricante ISOLUX.
- Seccionadores A.T.
- Interruptores A.T. de SF6 del fabricante ABB.
- Interruptores A.T. de vacio del fabricante SIEMENS.
- Relés de sobreintensidad para A.T. del fabricante GE.
- Relés diferenciales para A.T. del fabricante GE.
- Relé de aislamiento A.T. del fabricante GE.
- Transformadores de intensidad.
- Transformadores de tension.
- Amperimetros con indicacion analdgica.
- Voltimetros con indicacion analdgica.

- Contactores de vacio de A.T. para alimentacion de las baterias de
condensadores de A.T.

- Baterias de condensadores de A.T.

- Otros equipos: aparellaje, instrumentacion, elementos de mando,
sefializacion, etc.
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ESQUEMAS UNIFILARES
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1.2.Subestacion 4.

En las siguientes paginas se recopilan los esquemas unifilares de los CCMs para los
motores controlados desde esta subestacion.

A continuacién, se describe de forma somera los principales equipos y/o tecnologias
empleados en los CCMs de los motores de las cintas transportadoras, algunas de
cuyas caracteristicas estan definidas en los esquemas unifilares:

- Interruptores magnéticos motorizados del fabricante SIEMENS.
- Contactores de vacio del fabricante SIEMENS.
- Relés de sobrecarga electrénicos del fabricante SIEMENS.

- Otros equipos: aparellaje, instrumentacion, elementos de mando,
sefalizacion, etc.

En esta subestacion se encuentran, también, los siguientes equipos, algunos de los
cuales alimentan a otros sistemas de la Zona Musel:

- Sistema de control de las cintas transportadoras basado en un PLC S7-315-
2PN/DP.

- Comunicacion mediante Ethernet industrial con el PLC del Panel,
mediante conversor de cable UTP a fibra 6ptica monomodo.

- Red Profibus-DP, basado en ETs-200M, con las tarjetas necesarias para
adquirir los datos proporcionados por equipos en la subestacion o en
campo y para comandar los equipos instalados en la subestacion o en
campo.

- Otros equipos: aparellaje, instrumentacion, elementos de mando,
sefalizacion, etc.

- C.D.B.T. de 400Vca, desde donde se alimentan equipos en la subestaciéon u
otros sistemas de la Zona Musel:

- Alumbrado de la subestacion.

- Tomas de corriente de la subestacion.

- Alumbrado de cintas.

- Tomas de corriente de cintas.

- Alumbrado de torres de transferencia.

- Tomas de corriente de torres de transferencia.

- Cuadros de mando local en las torres de transferencia.
- C.D.B.T. del edificio de oficinas.

- C.D.B.T. de los talleres.

- C.D.B.T. del palafito.

- C.D.B.T. del taller de palas.

-C.D.B.T. del E.D.A.R. # C.D.B.T. del E.D.A.RLI.

- Alimentacion a otros equipos de la zona: almacén, etc.
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- Otros equipos: aparellaje, instrumentacion, elementos de mando,
sefalizacion, etc.

- C.D.B.T. de 500Vca, desde donde se alimentan equipos en la subestacion:

- CCMs de los motores de las cintas transportadoras.
- Baterias de condensadores de 500Vca.
- Otros equipos: aparellaje, elementos de mando, sefializacion, etc.
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Esquemas unifilares
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2585H

EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION

1.3. Centro de transformacion n° 3 (CT3).
En las siguientes paginas se recopila el esquema unifilar de este centro de
transformacion.

A continuacién, se describe de forma somera los principales equipos y/o tecnologias
empleados en este apartado, cuyas caracteristicas estan definidas en los esquemas
unifilares:

- Transformador principal.
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EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION

1.4. Subestacion 3.

En las siguientes paginas se recopilan los esquemas unifilares de los CCMs para los
motores controlados desde esta subestacion.

A continuacién, se describe de forma somera los principales equipos y/o tecnologias
empleados en los CCMs de los motores de las cintas transportadoras, algunas de
cuyas caracteristicas estan definidas en los esquemas unifilares:

- Interruptores magnéticos motorizados del fabricante SIEMENS.
- Contactores de vacio del fabricante SIEMENS.
- Relés de sobrecarga electrénicos del fabricante SIEMENS.

- Otros equipos: aparellaje, instrumentacion, elementos de mando,
sefalizacion, etc.

En esta subestacion se encuentran, también, los siguientes equipos, algunos de los
cuales alimentan a otros sistemas de la Zona Musel:

- ETs-200M, con las tarjetas necesarias para adquirir los datos proporcionados
por equipos en la subestacion o en campo y para comandar los equipos
instalados en la subestacion o en campo. Estas ETs-200M forman parte de
la res Profibus-DP del PLC S7-315-2PN/DP, ubicado en la Subestacion 4.

- C.D.B.T. de 400Vca, desde donde se alimentan equipos en la subestaciéon u
otros sistemas de la Zona Musel:

- Alumbrado de la subestacion.

- Tomas de corriente de la subestacion.

- Alumbrado de cintas.

- Tomas de corriente de cintas.

- Alumbrado de torres de transferencia.

- Tomas de corriente de torres de transferencia.

- Cuadros de mando local en las torres de transferencia.
- Alimentacion a otros equipos de la zona.

- Otros equipos: aparellaje, instrumentacion, elementos de mando,
sefalizacion, etc.

- C.D.B.T. de 500Vca, desde donde se alimentan equipos en la subestacion:

- CCMs de los motores de las cintas transportadoras.

- Otros equipos: aparellaje, instrumentacion, elementos de mando,
sefalizacion, etc.
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1.5. Otros edificios en Zona Musel.

A continuacién, se enumeran los demas edificios en la Zona Musel. Definiendo, para
aquel que se considere necesario, su funcion y los equipos de alimenta:

- Edificio de Oficinas: C.D.B.T. de 400Vca, desde donde se alimentan equipos
en el edificio:

- Alumbrado.
- Tomas de corriente.
- Sistema SAIl de oficinas.

- Panel de Control. Sistema de control de las comunicaciones entre la
maquinaria de la instalacion basado en un PLC S7-315-2PN/DP:

- Comunicacién mediante Ethernet industrial con los PLCs de la
magquinaria de la instalacion, mediante conversor de cable UTP a
fibra 6ptica monomodo.

- Comunicacion mediante RS-232 con el PLC de la graa-pértico 1
(DC1), mediante conversor de cable RS-232 a fibra Optica
monomodo.

- Red Profibus-DP, basado en ETs-200M, con las tarjetas necesarias
para adquirir los datos necesarios y para comandar los equipos
necesarios.

- Comunicacién mediante Ethernet industrial con dos PCs, que
mediante el SCADA WInCC del fabricante SIEMENS, se realiza la
supervision y control de la Instalacién por el operador de Panel.

- Comunicaciéon mediante Ethernet industrial con el PC que conecta
la red de control con la red de oficinas.

- Otros equipos: aparellaje, instrumentacién, elementos de mando,
sefalizacion, etc.

- Armario central de la instalacion de radiofrecuencia que da cobertura a
todas las zonas definidas en el Anexo I:

- El armario central esta comunicado mediante anillo de fibra optica
monomodo con los armarios donde se encuentran los armarios de
campo en T4/8A y en T14EA con los repetidores.

- Este armario dispone de un PC con la aplicacion necesaria para el
control de la instalacion de radiofrecuencia por parte del panelista.

- Este armario dispone de pasarelas VHF a UHF para canales
maritimos.

- Todo trabajador (de EBHISA o contrata) y maquinaria de la
Instalacién dispone de emisora (la contrata ha de hacerse con sus
propias emisoras).

- Armario central de comunicaciones, centraliza las fibras opticas del
anillo, con los equipos necesarios para las diferentes comunicaciones:
datos, telefonia, camaras, PLCs, etc.



2585H

EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION

- Armario alimentaciones de equipos de A/A.

- Armario control de calderas: aparellaje, elementos de mando,
sefializacion, etc.

- Armario control de aerotermo: aparellaje, elementos de mando,
sefalizacion, etc.

- Armario control de depdsito de agua y sala de bombas de riego:
aparellaje, elementos de mando, sefializacion, etc.

- Otros equipos: aparellaje, elementos de mando, sefalizacion, etc.

- Edificio comedor: C.D.B.T. de 400Vca, desde donde se alimentan equipos en
el edificio:
- Alumbrado.
- Tomas de corriente.
- Otros equipos: aparellaje, elementos de mando, sefializacion, etc.

- Almacen: C.D.B.T. de 400Vca, desde donde se alimentan equipos en el
edificio:
- Alumbrado.
- Tomas de corriente.
- Elementos auxiliares de elevacién: polipastos, puente grua.
- Otros equipos: aparellaje, elementos de mando, sefializacion, etc.

- Taller Mecanico: C.D.B.T. de 400Vca, desde donde se alimentan equipos en
el edificio:
- Alumbrado.
- Tomas de corriente.
- Elementos auxiliares de elevacién: polipastos, puente grua.
- Maquinaria de trabajo: torno, taladro, prensa, etc.
- Otros equipos: aparellaje, elementos de mando, sefalizacion, etc.

- Taller Eléctrico: C.D.B.T. de 400Vca, desde donde se alimentan equipos en el
edificio:
- Alumbrado.
- Tomas de corriente.
- Otros equipos: aparellaje, elementos de mando, sefializacion, etc.

- Taller de Palas: C.D.B.T. de 400Vca, desde donde se alimentan equipos en
el edificio:

- Alumbrado.
- Tomas de corriente.
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- Basculas de camiones: C.D.B.T. de 400Vca, desde donde se alimentan
equipos en el edificio:
- Alumbrado.
- Tomas de corriente.

- Otros equipos: instrumentacion, aparellaje, elementos de mando,
sefializacion, etc.

- Sistema Lavarruedas: C.D.B.T. de 400Vca, desde donde se alimentan
equipos en el edificio:

- Alumbrado.
- Tomas de corriente.

- Otros equipos: instrumentacion, aparellaje, elementos de mando,
sefalizacion, etc.
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1.6. Grua-Poértico nimero 1 (DC1).

En las siguientes paginas se recopilan esquemas que definen la estructura eléctrica
bésica de la maquina:

- Resumen de identificacion de estructuras: listado de las maniobras.
- Acometida y Celdas de A.T.

- Esquemas unifilares de fuerza.

A continuacién, se lista de forma somera los principales equipos:

- Enrollador de cable de A.T. mas fibra éptica monomodo.

- Celdas de A.T. del fabricante SIEMENES segun esquemas unifilares.

- Transformadores de A.T. a B.T. segun esquemas unifilares

- C.D.B.T. de 500 Vca segun esquemas unifilares.

- C.D.B.T. de 400 Vca segun esquemas unifilares.

- Otros equipos de instrumentacién, aparellaje, elementos de mando,

sefalizacion, etc.

A continuacion, se describe de forma somera las principales tecnologias empleadas
en esta maquina, des fabricante SIEMENS:

- Sistema de control basado en un PLC STEPS5 serie 150:

- Un bastidor central, con dos bastidores extension con los médulos IM
adecuados. Incluyen:

- Tarjetas de entradas, salidas digitales y analdgicas.
- Tarjetas IP-241-1AA11 para encoders binarios.
- Tarjetas AS-308-3UA12 para conexion con dos redes de ET-100s.

- Comunicacion mediante RS-232 con el PLC del Panel de Control
mediante una CP-525 .Se utiliza un conversor de cable RS-232 a
fibra 6ptica monomodo.

- Periferia descentralizada basada en ET100s, con sus tarjetas de
entradas, salidas digitales y analdgicas.

- Convertidores para motores de corriente continua de la serie SITOR 6QG25.
- Convertidores para motores de corriente alterna de la serie SITOR 6QG25.

- Sistema de control para la regulacion de los motores de la serie SIMADYN C.
- Motores de corriente continua de excitacion independiente.

- Motores de corriente alterna de rotor bobinado y de jaula de ardilla.

- Otros equipos de instrumentacién, aparellaje, elementos de mando,
sefalizacion, etc.



1 2 3 4 7 8 9 10
ESTRUCTURA DESCRIPCION
=GEN General
A =00.A1 Esquemas unifilares
=10.M Mando desconexidén emergencia
. g =11.A Celdas alta tension
éé g =11.M Sondas térmicas. Transformadores 6 kV
Egg =12.A Distribucién general 500VAC
25 —12.M Distribucién general 500VAC
%éé ] =13.A Distribucién baja tensién fuerza 400VAC
%E% =13.M Distribucién baja tensidn fuerza 400VAC
géé =21.H Maniobra sustentacion fuerza
%é%i =21.M Maniobra sustentacion mando
S35 =21.U Maniobra sustentacién mando simadyn
B =21.7 Maniobra elevacién
=22.H Maniobra apertura/cierre cuchara fuerza
=22.M Maniobra apertura/cierre cuchara mando
=22.U Maniobra cierre regulacién simadyn
=22.7 Maniobra elevacién
=31.H Maniobra traslacion fuerza
] =31.M Maniobra traslacidn carro mando
=31.U Maniobra traslacion carro regulacion simadyn
=31.7 Maniobra traslacién carro
=41.D Maniobra elevacién pescante fuerza
=41.M Maniobra elevacién pescante mando
C =41.U Maniobra elevacién pescante regulacién simadyn
=51.D Maniobra traslacién grua fuerza
=51.M Maniobra elevacion grua mando
T =51.U Maniobra traslacion grua regulacion simadyn
gg =53.] Maniobra traslacién cabina fuerza
%%g L] =53.M Maniobra traslacién cabina mando
%g qg =61.H Cinta placas 1 fuerza
égg:f =61.M Cintas placas 1 mando
gé% =62.H Cinta placas 2 fuerza
é%g =62.M Cintas placas 2 mando
%%g D =63.D Compuerta contra vertidos fuerza
%%% =63.M Compuerta contra vertidos mando
%g % =65.D Riego tolva fuerza
%gg =65.M Riego tolva mando
% % E 2 =66.M Cintas intermedias fuerza
Ho.Ant: 1 Ho. Sig: 3
Fecha 16/01/2017 -
Realizado CAV. E.HI D%SEQESQgSR RESUMEN DE IDENTIFICACION DE ESTRUCTURAS PLANO ELECTRICO .
1 | 970272017 P.M.O. JAB. Revisado PM.O. Plano: 2
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1 2 3 4 7 8 9 10
ESTRUCTURA DESCRIPCION
=66.M Cintas intermedias mando
A =67.D Cinta desplazable 1y 2 fuerza
=67.M Cinta desplazable 1 y 2 mando
N g =71.M Enrollador
éé g =73.M Bascula de pesaje tolva
i-pe =74.M Peso cuchara
s5e =75.M Anemometro
gﬁé B =772 Sistema deteccidn incendios
T =78.Z Central telefénica
35
255 =79.2 Bascula cinta intermedia 1y 2
£89 ]
2385 =80.D Distribucién alumbrado
§53%
° =81.D Calefaccion y ventilacidon de armarios y armarios
B =82.Z Servicios
=83.M Ascensor cuadro proteccion
=90.M Control central
=91.M Cabina mando pupitre y tablero
=92.M Cabina elevacién pescante
=93.M Cintas placas 1y 2 entradas y salidas
=94.M Conexiones auxiliares
C
527
Ho.Ant.: 2 Ho. Sig: 4
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i 20A 20A | | 20A 20A | | 20A 20A |
i | | i
I || || I
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I || || I
I || || I
I || || I
I || || I
I || || I
I || || I
I || || I
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Ho.Ant.: 25 Ho. Sig: 27
Fecha 16/01/2017 = 00.A1
Realzado | CAV. DESCARGADOR ESQUEMA UNIFILAR 500VCA PLANO ELECTRICO -
- E.HI DE BARCOS MS-MC-MTC
Revisado P.M.O. o DC]_ DEPARTAMENTO . Plano: 26
Rev Fecha Real. Revis. Aprob. Aprobado J.A.B. MANTENIMIENTO ELECTRICO Hoja 2 de 26




10

26.10:/ 1L1/2/3 > 3 >0Hz 500V > 111/2/3/
b _ S S 1
A I =12.A , =12.A , I
| -Q14 g -Q15 g |
|_ 100A 100A J
Lj . =61.H+1F25 S . S
iy r ] =62H[ !
s8s | | +1F25 | I
823 - - == - : : -—-c----
358 | Q" b | Q1" b
=58 | 150A! | | | 150a ! | |
22 T 7o | T T |
«“f L _ e ] L _ e ]
£2¢ _ a _ a
553 =61.M+1F43 =62.M+1F43
=61.H+1F25 e =62.H+1F26 S
B M M
I 3 I 3
| -L11 ‘ | -L11 ‘
P 3 P 3
| I 3~ I I 3rv I
I -G21 I I -G21 I
-p2 -P2
| Pl g8 4% -F26 sasca | | PL p8 A% -F26 sasa
| 600V 2 2 omv | | 600V 2 2 60mv |
| V—d B5—® | | V—=d B—® |
! 20A | | 20A |
| R5 | | RS |
C ! ) ! ! ) |
I I I I
| i | | i |
! “F41 E& ! ! -F41 ﬁ '
- | 111-1500A | | 111-1500A |
H L _ [ | L _ [ |
£t =21.H+3 =21.H+3
i = _ e . == _ e |
S | -M1 ; I | M1 - |
g8 | -B1 M21 | | B1 M21 |
i oA oo B e S Ny, N
- 625KW % 625KW %
83 § 1300A I 1300A |
PR e { FERCY
¢ |D F3 -M21 F3
R g m R .
fges ! ! I I
Ho.Ant.: 26 Ho. Sig: 28
Fecha 16/01/2017 = 00.A1
Realizado CAV. E.HI D'E)Slfgigé‘ggR ESQUEMA UNIFILAR PLANO ELECTRICO N
Revisado P.M.O. o DC]_ CINTAS PLACAS 1 Y 2 DEPARTAMENTO Plano: 27
Rev Fecha Real. Revis. Aprob. Aprobado J.A.B. MANTENIMIENTO ELECTRICO Hoja 3 de 26




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VIENEDEQL | 3 50Hz 400V - 2111/2/3) 2020
=13A+1F181 N
A -Q10 _3
! 40A
sl e B I =21H+1F34 |
o3 =21.M+1F34=_ ]I I_
] - i -Q46 .
ey || | K7 \(I -K8 \G -K81 \G | | ISZOA ’
| |
§§ g |_ ..... —_ N =] S ] | -F34 {]’3
£5¢8 20A
589
°sz | | — S P S
Ik =21.H+1F34 [ i
8838 | I H 3
| |
B | b 114 _
! !
| | |
-Q471 3 -Q472 3 -Q48 3 -Q45 3 i A i
0.6-1A 0.6-1A 14-20A 0.6-1A | 3~ |
! L -G3 i
n : T :
| L |
! L i
I | -R3 A
i _ _ _ - A ] e | 25A |
i 60mV i
! !
..... _ S N |
=21.H+3 I_ | . i
- L F46 E& i
C | | | 8-12,5A |
| |
_ -M1 -G21 _ _ - _
g | 3+E | 3+E 3erE L 3+E o 3E
§2s y1 (M y2 (M o (M e (M e (M
352 30w\ 3~ 30w\ 3~ 1528 \ 3~ 0,64n \ 3~ 0,64a \ 3~ !
g8 ;; _ 1,2A 1,2A M1
E §§ | 4,1KW
£g% 18,6A
285 220v ,
S
e i
£85 L _ e _ _ -
(HA
gg g FRENOS VENTILADOR MOTOR VENTILADORES SITOR ALIMENTACION DE CAMPO
u ag
Ho.Ant.: 27 Ho. Sig: 29
Fecha 16/01/2017 = 00.A1
Realizado CAV. e.HI DESCARGADOR ESQUEMA UNIFILAR PLANO ELECTRICO .
—— s DE BARCOS MECANISMO SUSTENTACION S—— —
EUROPEAN DULK HANBDLING INSTALLATION .
Rev Fecha Real. Revis. Aprob. Aprobado J.A.B. DCl MANTENIMIENTO ELECTRICO Hoja 4 de 26




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
28.10:A/ 21L1/2/3 9> 3 50Hz 400V »2111/2/3/30.2:A
=13Aa+1F18 [ N i
A | -Q10 3 |
! 40A |
& L A
s e I I =2H+1F33 |
eis =22.M+1F33=_ ]I I_
£3% i a a d i -Q41 3
g5 | K7 \ K8 \ -K81 \ o 14-20A
éég |_ ..... —_ S ] I ] | -F34 {]’3
gég 20A
szl _ e ] .
Ik =22H+1F33 [ i
8838 | I H 3
! !
B _ -L14 _
! !
| | !
A A | |
-Q471 3 -Q472 3 -Q48 3 -Q45 3 i A i
| 061a 0.6-1A 14-20A 0.6-1A _ | 3~ |
! L -G3 i
| | T |
| | |
| ] !
i | -R3 !
i _ —_ —_ S A ] e | 25A |
i 60mV |
..... _ _ S | |
=22.H+3 I_ | . i
- L F46 E& i
C | | | 8-12,5A |
| |
_ -M1 -G21 —_ _ - _
g L 3+pe L 3+pE L 3+pe _3vpe L 3epe
§2s y1 (M y2 (M o (M e (M e (M
352 [ 30w\ 3~ 30w\ 3~ 1528 \ 3~ 0,64n \ 3~ 0,64a \ 3~ !
gis 1,2A 1,2A
=28 | -M1
383 A 4,1KW
£g% 18,6A
525 20V b
£85 L _ e _ _ -
(HA
gg g FRENOS VENTILADOR MOTOR VENTILADORES SITOR ALIMENTACION DE CAMPO
u ag
Ho.Ant.: 28 Ho. Sig: 30
Fecha 16/01/2017 = 00.A1
Realizado CAV. E.HI DE)SS'SESéggR ESQUEMA UNIFILAR PLANO ELECTRICO N
Revisado P.M.O. MECANISMO CIERRE DEPARTAMENTO Plano: 29
EUROPEAN DULK HANBDLING INSTALLATION .
Rev Fecha Real. Revis. Aprob. Aprobado J.A.B. DCl MANTENIMIENTO ELECTRICO Hoja 5 de 26




1 2 3 7 9 10
29.10:A/ 21L1/2/3 > 3 50Hz 400V P 2111/2/3/31.2:A
=13.A+1F18 I_ ''''''''' 1 —I
i -Q12 - I
A RS S
L N J
iigm_ T _ S . e r . 4 _ _ _ _ . =
583 | d q q q q q |
fis | K7 \ -K8 \ -K81 \ -K9 \ K11 \ K12 \ |
e8¢ ! !
35e L — e N e I 4 — — — — N |
%%E O _ S . I . 4 _ _ _ _ - =
25 : -Q41 3 :
EY-F ! 14-20A !
-F34 %}3 -F11 2 -F12 2
| ]
-Q471 _3 -Q472 -Q48 3 -Q45 3 -Q50 3 -L14 ‘
| 061 0.6-1A 6-10A 0.6-1A 2,4-4A |
| |
| | L3 |
| ] Y11 X Y12 X |
i 3~ i
i G L i
: :
i i
I -R3 '
C | 25A |
i 60mV | |
i 3 i
I -F46 [/E I
} | -M1 -G21 8-12,5A |
I | b 3+pE b 3+pE b 3+pE P b 3+pE b 3+pE |
| M M M M M |
g2¢ i Y2 -M21 -E1 -E1 -M5 '
352 l 30w\ 3~ 30w\ 3™ g2a \ 3~ 0,64n \ 3™ 0,64a \ 3~ Likw \ 3™ ! |
gis | 1,2A 1,2A 1500mm |
| 2684 il |
g8% : 4,1KW :
| |
285 | 220V , |
855 ; !
83} L _ e _ _ _ _ _ _ .
] GRUPO HIDRAULICO ALIMENTACION
gg é FRENOS VENTILADOR MOTOR VENTILADORES SITOR GIRO TOPES DE CAMPO
HE GIRO TOPES
Ho.Ant.: 29 Ho. sig: 31
Fecha 16/01/2017 = 00.A1
Realizado CALV. E.HI DESCARGADOR ESQUEMA UNIFILAR PLANO ELECTRICO .
—— s DE BARCOS MECANISMO TRASLACION CARRO S—— —
Rev Fecha Real. Revis. Aprob. Aprobado J.A.B. MANTENIMIENTO ELECTRICO Hoja 6 de 26




1 2 3 4 5 7 8 9 10
30.10:A/ 21L1/2/3 9> 3 -50Hz 400V P 2111/2/3/32.2:A
T —_ P 4 ]
A | -Q13 o3 -Q13 3 |
! 16A 16A |
& L__ ] | l
%g m- I —_ _— ] . » P — e —
£ +1F25 | ! +1F26 |
£52 — -Q8 3 -Q46 3 -Q45 3 | Q46 3 -Q45 3 -Q8 o3
282 0,16-0,24A 14-20A 1-1,6A | 46a 1-1,6A 0,16-0,24A
31 -F34 BL3 -F34 433
EY-F 20A 20A
S E S
§53%
5 : =61.M \q 3 =61.M \“ : : 3 k82 \“ =62.M \“ :
! -K81 -K82 ! ! -K81
! -L14 ‘ | | -L14 ‘ |
! ! ! |
! ! ! |
| | | |
= 3~ : : 3~ :
i 'G3 // 2 | | 'G3 // 2 |
] | | | |
! T1 ! ! T !
| 380/220V | | 380/220V |
i R3 D: 0,25KVA | | R3 EI:: 0,25KVA |
i 25A 2 | | 25A 2 |
i 60mVv | | 60mV | |
| | | Eﬁ |
3 -F46
C : F46 E'EII : : 8-12,5A :
i 8-12,5A ; ;
! ! ! |
! ! ! |
_ I S I A N S I B i
| -
N B I I | | o=e2b+3 | I
by 61.H+3 [ n | T :
ég :% — : -M1 b 3epE , -G3 L 2+pe : : : -G3 o 2+pE -M1 | 3+PE :
g8 e (M M1 e (M | ! 1 ] e (M w2 (M |
882 | 3~ 0,9KW 220V 1~ | | -M1 | 220v 1~ 380V 3~ |
| - 2 | | o ] |
8383 i T i ; 4,09A i i
8%, | | | 20V L || |
! ! | ! |
1 |D | | | | |
£38 (I — e _ e B T _ e _
%@ %ﬂ CINTA PLACAS CINTA PLACAS 1 CINTA PLACAS 1
82y VENTILADOR MOTOR ALIMENTACION CAMPO VENTILADORES SIMOREG CINTA PLACAS 2 CINTA PLACAS 2 CINTA PLACAS
3 €S
c§8 ALIMENTACION CAMPO VENTILADORES SIMOREG VENTILADOR MOTOR
Ho.Ant.: 30 Ho. Sig: 32
Fecha 16/01/2017 = 00.A1
Realizado CAV. E.HI Dgsggigéggl:{ ESQUEMA UNIFILAR 400VCA PLANO ELECTRICO .
Revisado P.M.O. CINTAS PLACAS 1 Y 2 DEPARTAMENTO Plano: 31
EUROPEAN INAK HANDLING INSTALLATION -
Rev Fecha Real. Revis. Aprob. Aprobado J.A.B. DCl MANTENIMIENTO ELECTRICO Hoja 7 de 26




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31.10:A72111/2/3 9> 3 50Hz 400V > 2111/2/3/ 33.2A
=13A+1F18 [ | N i
A : -Q15 3 :
! 315A
. L 1 . J
sELL I
sl ld N =13.A+1F18 [ 1
525 —41.D+1F44 [ —I L ote , !
B3 | i |
£8%9 - -6 - - 315A !
: G2 : : ..... ]
£35 | - |
2584 !
L ]
B —41Mi1Fa4 [ T =41.M+1F44 | _ | N S R I N B I
I M ]
i i a i a a a a a a a i
! q Tl K8 \ | L \ K72 \ K73 \ K11 \ K12 \ K11 \ K12 \ |
K1 \ K2 \ B N
i
=41.D+1F44 . e I 1l - N I 1 . R I
| =41.D ﬁ | i —I
= : -Q45 3 -Q471 3 -Q472 _3  -Q473 3 -F11 2 -F12 2 -F11 2 -F12 2 :
-F41 | 0,6-1A 0,6-1A 1,6-2,4A 2,4-4A )\A )\A )\A )\A |
i i L _ e N P 1l S I R I 1 _ R R _
[ ] —_ i
aipes—— _ e I N N I N _ _ _ _ _ 4 _ N -
C |
| 3 A |
-M1 M
i | 3~ -G2 |
% P 3+PE P 3+PE P 3+PE P 3+PE Ps 3+PE
3¢ 3+PE
T ‘ e (M e (M vy (M 2 (M w (M Y11 [:Zk X Y12 [:Zk X Y13 [:F X Y14 [:F X |
g8z [ | 0,64pa 3~ 0,64pa 3~ 1Kw 3~ 0,75Kw 3~ 15,2A 3~
gis 0,7A 1,65A
228 ! -R1 D !
| e
i3 M. ELEVACION FRENO FRENO ACCIONAMIENTO ARRIBA-ABAJO PRESION
HE PESCANTE ELECTRO-HIDRAULICO DE CINTA GANCHOS GANCHOS BYPASS
Ho.Ant: 31 Ho. Sig: 33
Fecha 16/01/2017 = 00.A1
Realizado CAV. E.HI DESCARGADOR ESQUEMA UNIFILAR 400VCA PLANO ELECTRICO R
—— —— DE BARCOS M. ELEVACION PESCANTE S—— —
EUROPEAN DULK HANBDLING INSTALLATION .
Rev Fecha Real. Revis. Aprob. Aprobado J.A.B. DCl MANTENIMIENTO ELECTRICO Hoja 8 de 26




32.10:A/ 21L1/2/3 B> 3 50Hz 400V - 2111/2/3 / 34.2:A

=13.A+1F18

1
O
—_
(6]
+ ! +
w
—_

—|
|
|
‘ o—
|
|
S |

communication of the contents there of are forbiden without express

Copying of this document, and giving it to others and the use of
authority. Offenders are liable to the payment of damages.
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
|
|
.
|
|
|
|

a a
K12 \ K11 \ K12

_/Q

I
B : -K11
|

_/o
1

36-50A 36-50A 36-50A 36-50A 36-50A 36-50A 36-50A 36-50A 36-50A 36-50A 36-50A

|
% -Q1 _3 -Q2 _3 -Q3 _3 -Q4 _3 -Q5 _3 -Q6 _3 -Q7 _3 -Q8 _3 -Q9 _3 -Q10 ;%/ 3 -Q11 _3
!

L]

e 1 —_— - - . —_ 41 —_ —_ —_ —_ 1. —_ —_ -

C : 3 A 34 :

| -M1 -M4 -M5 -M8 -M9 M -M10 -M11 M |

| 3~ 3~ |

| l

| 3+pE | 3+pE -~ |

L ———— — — — — — S R
B =51.D+1F46 e _ N S R

8 M ]

| |

§ : -R1 -R4 -R5 -R8 -R9 |:| -R10 |:| -R11 |:| :

i T T T |

L _ e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

0 su uso indebido y/o su

M. TRASLACION GRUA LADO AGUA M. TRASLACION GRUA LADO AGUA

Sin nuestra expresa autorizacion, queda terminantemente prohibida la reproducci¢n total o parcial
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DIN-34

Ho.Ant.: 32 Ho. Sig: 34

Fecha 16/01/2017 = 00.A1
DESCARGADOR PLANO ELECTRICO

F—— A E.HI ESQUEMA UNIFILAR 400VCA -
—— —— DE BARCOS M. TRASLACION GRUA LADO AGUA —

DEPARTAMENTO
EURGPEAN DULK HANDLING INSTALLATION 2
Rev Fecha Real. Revis. Aprob. Aprobado J.A.B. DCl MANTENIMIENTO ELECTRICO Hoja 9 de 26




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
33.10:A/ 21L1/2/3 > 3 50Hz 400V »2111/2/3 /36.2:A
=13.A+1F18 _ S
M I
A I -Q19 3 I
I 25A I
& L I R |
FE > X1 /352
38
=stMeiFas_ L |
B | |
s2f i a a I
T | K8 \ K71 \ |
£58 L _ S L _
58 g
B
=51.D+1F45 _ S S ) ) EE I
M |
I I
=51.D I I
-0457 3 | -Q4701 3 -Q4702 3 -Q4703 3 -Q4704 3 -Q4705 3 -Q4706 3 -Q4707 -3 |
QO 147 0,4-0,6A 0,4-0,6A 0,4-0,6A 0,4-0,6A 0,4-0,6A 0,4-0,6A 0,4-0,6A |
' I I
- L. B R A S P P I
=51.D _ S e N S A I _ _ _ _ _ N I
M 1
I I
C | |
-E1
i Ps 3+PE P 3+PE P 3+PE P 3+PE P 3+PE P 3+PE P 3+PE P 3+PE P 3+PE
= +1F31-G21 M -G22 M Y1l M -Y2 M -Y3 M -Y4 M -Y5 M Y6 M Y7 M
H 3~ 3~ 200w 3~ 200w 3~ 200w 3~ 200w 3~ 200w 3w~ 200w 3w~ 200w 3w~
2 g 0,5A 0,5A 0,5A 0,5A 0,5A 0,5A 0,5A
525
gg 2 VENTILADORES
égfg TIRISTORES M. TRASLACION GRUA LADO AGUA
Ho.Ant.: 33 Ho. Sig: 35
Fecha 16/01/2017 = 00.A1
Realizado CA.. DESCARGADOR ESQUEMA UNIFILAR 380VCA PLANO ELECTRICO
+
Revisado P.M.O. DE BARCOS FRENOS LADO AGUA DEPARTAMENTO Plano: 34
EURGPEAN BULK HANBLING INSTALLATION .
Rev Fecha Real. Revis. Aprob. Aprobado J.A.B. DCl MANTENIMIENTO ELECTRICO Hoja 10 de 26




1 2 3 4 5 6 7 9
A
2%y 34.10:A/ X1 9>
B
SSLM#tFes | A _ S
£i: | a q q |
25 | K72 \ K73 \ K8 \ |
£58 L _| e A _ _ _ _ _ 1
589
252
B
=51.D+1F45 _| _ S N i I - S 4 _ _ _ _ .
M I
I I
! -Q4708 -3 -Q4709 ~3 -Q4710 .3 -Q4711 3 -Q481 3 -Q482 3 -Q483 3 -Q484 3 3 -Q492 -3 l
! 0,4-0,6A 0,4-0,6A 0,4-0,6A 0,4-0,6A 2,4-4A 2,4-4A 2,4-4A 2,4-4A 0,6-1A |
I I
] L. I N I I 1 I S I 1 S R I
=51.D+3 _| _ S N i I - S 4 _ _ _ _
M
I
C !
-M1
Ps 3+PE P 3+PE P 3+PE P 3+PE Ps 3+PE P 3+PE P 3+PE Ps 3+PE P 3+PE P 3+PE
= M -Y2 M -Y3 M -Y4 M -Y21 M -Y22 M -Y23 M -Y24 M M -Y32 M
g 200W 3~ 200W 3~ 200W 3~ 200W 3~ 1,4W 3~ 1,4W 3~ 1,4W 3~ 1,4W 3~ 3~ 0,25W 3~
oy 0,5A 0,5A 0,5A 2,8A 2,8A 2,8A 2,8A 0,88A
=g ) 1500rpm 1500rpm 1500rpm 1500rpm 1500rpm
527
% 8 § MORDAZAS MORDAZAS ENGRASE ENGRASE
gfg g FRENOS ELECTRO-HIDRAULICOS LADO LADO LADO LADO LADO
§§f§ TIERRA AGUA TIERRA AGUA TIERRA
Ho.Ant.: Ho. Sig: 36
Fecha 16/01/2017 = 00.A1
Realizado CA.. E.HI Dgsggigé‘ggR ESQUEMA UNIFILAR 380VCA PLANO ELECTRICO R
Revisado P.M.O. FRENOS L. TIERRA MORDAZAS Y DEPARTAMENTO
EURGPEAN BULK HANBLING INSTALLATION .
Rev Fecha Real. Revis. Aprob. Aprobado J.A.B. DCl ENGRASE MANTENIMIENTO ELECTRICO Hoja 11 de 26




10

34.10:A/ 21L1/2/3 > 3 50Hz 400V P 2111/2/3/37.2:A
| 24V=
A
oL =13.A+1F18 e e o
=y ~ A
223 =65.M I I
252 AT\ 2 -Q20 _3 -Q21 _3 -Q22 _3 g
s8g K11 ‘& | 22-32A 10-16A 16-25A |
oo || I I
L S [ I _
=esMelFi2 | I I
o I I
I I
B q l q q d q q l
=65.M ! K1 -K1 -K2 K1 -K2 !
-K1 | |
I I
I I
I I
I e . - . |
=65.D+3 _ e _ =63.D+3_ | _ =64D+3_ _|_ _ _
M M ] M |
I I I I I
I | | I I
C
i - 3+PE | - 3+PE | - 3+PE
L Y11 [:Zk X (M (M wm (M
54 I 15kw \_ 3~ I | sk 3~ I | 36w 3~ I
28, ! 30A ! ! ! ! !
. | | | | | |
sl I I I I I I
I I I I I I
-] ] ]
525
tHALY
gé g ELECTRO-VALVULA BOMBA COMPUERTA
§§§ RIEGO TOLVA RIEGO TOLVA COMPUERTA TOLVA CONTRA-VIENTOS
Ho.Ant.: 35 Ho. Sig: 37
Fecha 16/01/2017 = 00.A1
Realizado CAV. DESCARGADOR ESQUEMA UNIFILAR 400VCA PLANO ELECTRICO R
_ DE BARCOS TOLVA
Revisado P.M.O. o DC 1 DEPARTAMENTO Plano: 36
Rev Fecha Real. Revis. Aprob. Aprobado J.A.B. MANTENIMIENTO ELECTRICO Hoja 12 de 26




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
36104/ 2111/2/3 3 50Hz 400V
A
oL =13.A+1F18 _ e S S _ _ _ _ _ 11 =13.A+F28 |
§ % g |_ '| |_ —|
| S |
é;‘:;:g : 'Q23 -3 'Q24 -3 'Q25 -3 'Q26 -3 'Q27 %/ 3 : | 'Q28 -3 |
g 22-32A 22-32A 40A 40A 4-63A 4 | 1,4-2,4A
oo || I I
L S S S | R N M I
252 2
4
235 =67.M+1F27 |
£8¢ e e S . N L. 7 A
% g gi |_ ..... —_ ———— e _—— . _| | | _Al
8835 I I i -Q11 3 -Q21 3 i 400/24v
I | | 6-10A 6-10A | | |
! 5 !
B | | | |
| a a | ¢ “ | |
S \ -K21 \ | -K10 \ -K20 \ I I
i i i
! l q q q q q q | |
I I K112 \ K111 \ K212 \ -K211 \ \ \ | |
L _ S, N I _ I ' I
- I I J
L. _ S . S L. i
=6.D+3_ | _ _ N =67D+3_ | _ _ S S A d__ =66.D+3 _ .
r \ \ r 1 L
I I || I
I I || I
| Qo1 A A L
C | 12-324 | |
i | 3+PE - 3+PE | - 3+PE - 3+PE - 3+PE | 3+PE | | Y 3+PE
§ -M1 M -M2 M -M10 -M11 M -M20 M -Y20 M -M21 M -M1 M
5¢ | 15Kw 3~ 15Kw 3~ | 15Kw 2,2Kw 3~ 15Kw 3~ 0,5A 3~ 2,2Kw 3~ | | 2,2Kw 31 |
£ g, | 30A 30A | 30A 5,3A 30A 5,3A | | 5,3A |
| | i I
I I || I
N L A R .
527
tH FUENTE DE
gfg g TRASLACION TRASLACION POLIPASTO ALIMENTACION
§§§ CINTA INTERMEDIA 1 CINTA INTERMEDIA 2 CINTA DESPLAZABLE 1 CINTA DESPLAZABLE 1 CINTA DESPLAZABLE 2 CINTA DESPLAZABLE 2 DE CABLE ELECTRO-VALVULAS
Ho.Ant.: 36 Ho. Sig: 38
Fecha 16/01/2017 = 00.A1
Realizado CAV. DESCARGADOR ESQUEMA UNIFILAR 400VCA PLANO ELECTRICO .
_ DE BARCOS CINTAS
Revisado P.M.O. o DC 1 DEPARTAMENTO Plano: 37
Rev Fecha Real. Revis. Aprob. Aprobado J.A.B. MANTENIMIENTO ELECTRICO Hoja 13 de 26




1 2 3 5 7 9 10
VIENE DE Q2 | 3 50Hz 400V > 22L1/2/3 1 392}
A
2 =72.D L .
Ty M il
583 | 40 3 -Q41 SR
s8g I 50A 16A I
28 || I I
L. S ]
=53.J+3F1 e
589 =72.D [
£t = S P EP -
8535 | | : -F11
I | ; -F12 ,E]q
B i -Q1 -3 -Q23 %/ 3 ; -F13
I 22-32A 22-32A I 25A
I I
L. N O R _
=53.M [ \{
=72.M -K1 \ a0 &
= S P EP - X
- | a a | I I
! K11 \ K11 \ | |
I I | A | |
| | . =53.M \ .
L . _J : Al K7 I:I_ :
| z |
=2b_ |l _ I I
M ! g !
C ! 3L _ ! !
| | | |
-M1 M I I
. 3~ . I Q11 o3 Q12 3 I
- I I | 1,6-2,4A 1,6-2,4A |
3 3+PE | |
oy i 1 i
! I I
%%-é | | - 3+PE |- 3+PE -M1 -M1 |
§:§ :g ] | 0,9KW 0,9KW |
58t ! M M 4,097 4,09A !
1 _ | ;2?<\Iv 3n -(IVIs%\ 3 20v b 20v L |
558 | | | 30A ' I
552 | R1 Y1 U | |
SRE H H H
| ' | | |
) L _ e L _ — I
ie ENROLLADOR FRENO ENROLLADOR FRENO
§§§ FUERZA ENROLLADOR FUERZA MANDO ENROLLADOR MANDO TRASLACION CABINA
Ho.Ant.: 37 Ho. Sig: 39
Fecha 16/01/2017 = 00.A1
Realizado CAV. E.HI DgsggigéggR ESQUEMA UNIFILAR 400VCA PLANO ELECTRICO .
Revisado P.M.O. ENROLLADOR/CABINA DEPARTAMENTO Plano: 38
EURGPEAN DULK HANDLING INSTALLATION A
Rev Fecha Real. Revis. Aprob. Aprobado J.A.B. DCl MANTENIMIENTO ELECTRICO Hoja 14 de 26




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
38.10:A/ 22L1/2/3 > 3 20Hz 400V P 221.1/2/3 /40.2:A
A =13.A+1F16 |
. i
) I I
5 § | -Q42 o2 |
s, I 16-25A I
2z % | 17,5A |
L i
=sAtF8_ |
| |
£:5s i A2 |
B I -T51
pd 2
I
_Q43 _2 -F10 2
i 22-32A 2A |
! 28A !
— I ) ) I
I I
I N I
I -F11 = VIGILANCIA I
I AISLAMIENTO I
I T.MANDO I
o _ e _I
C
P -X2 /
_ =13.A+1F18 ] — S N P i I ] I I _,  F13.A+1F15 _ _ S I
M M B
| | |
‘S’%é I -F110 o2 -F111 _2 -F112 _2 -F113 2 -F114 o2 -F115 _2 -F116 _2 I -F117 2 -F118 o2 -F119 _2 I
g8z [ | I 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A I 6A 6A 6A I
S | | I
é §§ | 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 |
§%5 I — — - N S -] Y R — I — — - P _
Hi D v A\ A\ \ A\ A\ A\ \ v A\
§ 3§ T. MANDO T. MANDO T. MANDO
E'g § VIGILANCIAS INTERRUPTOR INTERRUPTOR T. MANDO T. MANDO T. MANDO T. MANDO CONTADORES T. MANDO
g“g g TRAFQOS GENERAL GENERAL SUSTENTACION T. MANDO CINTAS CINTAS ELEVACION ROTORICOS TRASLACION
§§§ 500 Y 400V 500V 400V APERTURA/CIERRE CARRO PLACAS 1 PLACAS 2 PESCANTE TRASLACION PORTICO
Ho.Ant.: 38 Ho. Sig: 40
Fecha 16/01/2017 = 00.A1
Realizado CA.. DESCARGADOR ESQUEMA UNIFILAR 220V/50Hz PLANO ELECTRICO R
_ DE BARCOS TENSIONES MANDO
Revisado P.M.O. o DC 1 DEPARTAMENTO Plano: 39
Rev Fecha Real. Revis. Aprob. Aprobado J.AB. MANTENIMIENTO ELECTRICO Hoja 15 de 26




1 2 6 7 8 9 10
39.10:A/ 22L1/2/3 -»— P 2211/2/3 / 41.2:A
220V / 50Hz
A
=13.A _ N N S IS N L
L [ T N R
i ! | =13A[ 1
2:f | Rt _2 -F132 _2  -F133 _2  -F134 -F135 _2  -F138 | T1 | F139 2 ;%/ , |
§2% | 4A 4A | | 4A |
! ! ! !
B |- | : | 2 |
35e | L — — 1]
§ gé L —— ] - 2000VA
ER 230V/230V
<83 =13al - - T
égéi
8535 | -F136 _2 -F137 2 |
= 4A 4A :
B | : 2|
. _ _ 11
v v \j v v v \j v
CARGA
] VIGILANCIA DESCONEXION MECANICA MEDIDA TRAFO ARMARIO CENTRAL
AISLAMIENTO EMERGENCIA RESERVA SUST/A-C CARGA TOLVA BASCULAS BASCULA CI1 BASCULA CI2 FIBRA TELEFONICA
C 220V / 50Hz
_ =13.A+1F15 ] S e ] I _ _ L _ _ _ _ .
M 1
S ! !
‘S’% g l -F120 _2 -F121 _2 -F122 o2 -F123 -F124 _2 -F125 _2 -F126 _2 -F127 _2 -F128 _2 -F129 o2 -F130 _2 l
g8z [ | | 4A aA 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A |
588
5 ¥ ! 1
g gﬁ | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
: 5 5 I — S O S I I — — 1 — —] — — N
Hi D v v v v v v v v v v
ie TRASLACION DESCARGA CI/CD CI/CD FUENTE 24V GRUPOS
§§§ CABINA TOLVA GRUPO 1 GRUPO 2 TRASLACION CABINA ENROLLADOR S5-150U ZG S5 150U EG ANALOGICOS RESERVA
Ho.Ant.: 39 Ho. Sig: 41
Fecha 16/01/2017 = 00.A1
Realizado CAV. DESCARGADOR ESQUEMA UNIFILAR 220V/50Hz PLANO ELECTRICO .
_ DE BARCOS TENSIONES MANDO
Revisado P.M.O. o DC 1 DEPARTAMENTO Plano: 40
Rev Fecha Real. Revis. Aprob. Aprobado J.A.B. MANTENIMIENTO ELECTRICO Hoja 16 de 26




10

40.10:A/ 221.1/2/3 B> P 2211/2/3 /42.2:A
220V / 50Hz
A
. g 13A l_ ..... - N I _l
53 ! !
e S U s e |
gég | 16A 16A |
i ] L__ R R
£5¢8
589
252
B
C 220V / 50Hz
g gﬁ 2 2 2 2 2 2 2 2
527
25 v v v v \/ v v v
D
gg g MECANISMO MECANISMO MECANISMO CINTAS CINTAS ELEVACION MECANISMO
§§§ SUSTENTACION CIERRE CARRO PLACAS 1 PLACAS 1 PESCANTE TRASLACION
Ho.Ant.: 40 Ho. Sig: 42
Fecha 16/01/2017 = 00.A1
Realizado CAN. E.HI DESCARGADOR ESQUEMA UNIFILAR 220V/50Hz PLANO ELECTRICO
Revisado P.M.O. DE BARCOS TENSIONES MANDO DEPARTAMENTO Plano: 41
EUROPEAN INAK HANDLING INSTALLATION -
Rev Fecha Real. Revis. Aprob. Aprobado J.A.B. DCl MANTENIMIENTO ELECTRICO Hoja 17 de 26




1 2 3 4 5 | 6 7 8 9 10
220V / 50Hz
41.10:A/ 221.1/2/3 B> P 2211/2/3 ] 43.2:A
A
=13.A+1F16 d__
L M ]
53 | !
3: g | -Q46 2 |
g2 s | 2,4-4A 1 | =13.A+1F15 _ VP _ _ _ _ _ .
| o 7
S | S | |
i i ! !
L d__ ]
S =13A+1F1S |
E"g gw— | —I
SESD
&83% ; L2 ; -F160 2 -F161 _2 -F162 _2 -F163 _2 -F164 _2 -F165 _2
= ~ : 4A aA 4A 4A aA aA
; -G10 :
B | 24v = | 2 2 2 2 ) ,
10A ! !
: 6EVI362-5BKO0 A 2 : | |
i | ! !
___________ —_t | |
FUENTE i i
ALIMENTACION | v v v v v v l
PARA ET100 ! !
- SALIDA ! CABINA AUXILIAR !
24VDC | ELEVACION SONDA |
! ACCIONAMIENTOS PESCANTE +ET100 PUERTO DE NIVEL DE |
! RESERVA AUXILIARES RESERVA (2M/A3) MANDO AGUA |
! !
! !
! !
! !
C : 220V / 50Hz :
i |
! !
! !
| |
Sy ! !
%% g1 | : -F150 _2 -F151 L2 -F152 2 -F153 2 -F154 _2 -F155 _2 -F156 2 -F157 _2 -F158 L2 -F159 _2 :
§ ~.§ 3 | 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A |
g gg | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
L I R B B I ] I, I S B
233 A\ \ v A\ \) v \) \) \ \)
g2 |D MECANISMO
g : ‘g TRASLACION CINTAS PLACA
Sge DISTRIBUCION DISTRIBUCION MECANISMO MECANISMO MECANISMO ELEVACION MECANISMO RESISTENCIAS INTERMEDIAS
§'§ § ALIMENTACION  CONEXION 500V  CONEXION 400V~ SUSTENTACION APERTURA/CIERRE CARRO PESCANTE TRASLACION ROTORIAS DESPLAZABLES
g“g g VIGILANCIA ALIMENTACION ALIMENTACION ALIMENTACION ALIMENTACION ALIMENTACION ALIMENTACION ALIMENTACION ALIMENTACION ALIMENTACION
§g§ AISLAMIENTO ET100 (12M/A3)  ET100 (13M/A3)  ET100 (21M/A3)  ET100 (22M/A3)  ET100 (31M/A3)  ET100 (41M/A3) ET100 (51M/A3) ET100 (51M/A4)  ET100 (93M/A4)
Ho.Ant.: 41 Ho. Sig: 43
Fecha 16/01/2017 = 00.A1
Realizado CAV. E.HI DE)SS'SESéggR ESQUEMA UNIFILAR 24VDC PLANO ELECTRICO N
Revisado P.M.O. TENSIONES MANDO DEPARTAMENTO Plano: 42
EURGPEAN DULK HANDLING INSTALLATION A
Rev Fecha Real. Revis. Aprob. Aprobado J.A.B. DCl MANTENIMIENTO ELECTRICO Hoja 18 de 26




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2107 2211/2)3 220V [ S0Hz
A
=13A A
i M i
Ty I !
s : l -Q47 2 l
02 s l 2,4-4A 1 l =13.A+1F15 _ VP _ _ _ _ _ .
| o 7
ges | | 2 | l l
| | | |
L d__ ]
S =13.A+1F15 |
E"g gw | —I
SESD
8538 - £ -F180 _2  -F181 _2  -F182 _2  -F183 _2  -F184 2
: ~ : 4A 4A 4A 4A 4A
. -G20 .
B l av | ==| | . 2 ) . )
l 10 A L2 l i i
| 6EV1362-5BK00 A l | |
i | l l
___________ —_t | |
FUENTE i i
ALIMENTACION l v v v v v l
TARJETAS l l
] ENTRADAS/SALIDAS l VIGILANCIA l
24VDC l TENSION PARA l
! TARJETAS l
! RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA ENTRADAS/SALIDAS |
l l
l l
l l
l l
C : 220V / 50Hz :
i |
l l
l l
| |
| |
%% g : -F170 2 -F171 2 -F172 2 -F173 2 -F174 2 -F175 2 -F176 2 -F177 2 -F178 2 -F179 2 :
\-g:g 2 [ | 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A |
538
g gg | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
L. I ) I 1] ] I, I S R
233 \) \ v \) \) v \4 \) \ \)
g2 1D ALIMENTACION
g § ;f’ ALIMENTACION ALIMENTACION ALIMENTACION ALIMENTACION T. SALIDA
g £e T. SALIDA T. SALIDA ALIMENTACION T. SALIDA T. SALIDA A-1/03
Eg § ALIMENTACION A-1/03/19 A-1/35 T. SALIDA A-1/51 A-1/59 CINTAS PLACAS ALIMENTACION
g“gg VIGILANCIA CONEXION SUSTENTACION A-1/43 ELEVACION TRASLACION 1Y 2 RELES DE ACCIONAMIENTO CyADRO DE
§§f§ AISLAMIENTO BAJA TENSION  APERTURA/CIERRE CARRO PESCANTE PORTICO VIGILANCIA MANDO RESERVA TOLVA SENALIZACION
Ho.Ant.: 42 Ho. Sig: 44
Fecha 16/01/2017 = 00.A1
Realizado CAV. E.HI DgsggigéggR ESQUEMA UNIFILAR 24VDC PLANO ELECTRICO .
Revisado P.M.O. TENSIONES MANDO DEPARTAMENTO Plano: 43
EUROPEAN DULK HANBDLING INSTALLATION A
Rev Fecha Real. Revis. Aprob. Aprobado J.AB. DCl MANTENIMIENTO ELECTRICO Hoja 19 de 26




1 2 3 4 | 5 6 9 10
220V / 50Hz
VIENE DE Q3 |__
A
e L N I I 1 ] S I A S A N
si2 || M :
s5s ! |
EE\% | -Q81 2 -Q82 ) -Q83 2 -Q84 ) -Q85 ) -Q86 2 -Q87 2 -Q88 ) -Q89 ) -Q90 2 -Qo1 2 -Q92 2 -Q93 2 |
3 % g | 63A 63A 63A 63A 63A 63A 63A 63A 63A 63A 63A 63A 63A |
259 | |
E‘g gq_ | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
§Eit i |
L _ _ 1l N B 4 _ _ L _ _ _ _ _ _ _ _ 4]
B
=13.A _ ) I N I . ] _ _ L _ _ _ _ _ _ _ _ 1_
M 1
! !
! !
I I
C -591 a—v\ -592 a—v\
x4 | x4 | x4 |
sid | !
| |
o2 1§ | -X801 /L -X802 /L -X803 J\ -X804 /I\ -X805 /L -X806 /L -X807 J\ -X808 /L -X809 /L -X810 J\ -X811 /L |
é 5 H 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 H
£33 I I
bl L e o ]
fes ALIMENTACION
E’g § ENCHUFES ENCHUFES ENCHUFES ENCHUFES ENCHUFES ENCHUFES ENCHUFES ENCHUFES ENCHUFES MOTOR
%E g PATA LADO PATA LADO CINTAS CINTAS ENCHUFES SALA SALA MAQUINAS  SALA MAQUINAS PLUMA LADO PLUMA LADO ALIMENTACION ALIMENTACION ENEBRADOR
§§§ MAR TIERRA INTERMEDIAS PLACAS TOLVA ELECTRICA LADO PUERTA LADO TELEFONO IZQUIERDO DERECHO PUENTE GRUA ASCENSOR CABLE
Ho.Ant.: 43 Ho. Sig: 45
Fecha 16/01/2017 = 00.A1
Realizado CALV. E.HI DgsggigéggR ESQUEMA UNIFILAR PLANO ELECTRICO .
Revisado P.M.O. TOMAS DE ENCHUFE DEPARTAMENTO Plano: 44
EUROPEAN INAK HANDLING INSTALLATION -
Rev Fecha Real. Revis. Aprob. Aprobado J.A.B. DCl MANTENIMIENTO ELECTRICO Hoja 20 de 26




1 2 3 4 | 7 8 9 10
VIENE DE Q4 | 220V /\ > 8L1/2/3 /462
A =82.Z+1F13 e =82.Z+3F1 S
I 220Vca I
B I I
I | I
. | aon |
225 [ 5 4 -F1 2 -R2 _> -F3 _> -F4 _> -F5 _2 | | -F6 _2  -F7 _> -F8 _2  -F9 _> -F10 _2 -F11 _2 -F12 _2 -F13 2 |
§ ‘:8)% 18-85A 6A 16A 20A 6A 6A | 6A 6A 10A 10A 10A 10A 10A 10A
Eaowm ~ H
§fg |
% ég | 3/8N/PE | | |
E\% %3 | 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE | | |
§ £ § z : : : :
vees I | I
I | I
B I | I
I | I
I | I
I | I
I | I
I | I
I | I
| I | I
I | I
! | o !
I s1 J%—\ s2 |E —\ | I
I | I
I | I
I | I
I . I
C I | I
I | I
I | I
I | I
. | | |
I | I
5f ! o o | !
ey I -E2 B3 | I
. v | 2 |
| €1 |[X | x |
£33 I - || ~ I
B | -4 7L -H1 [:]Q | | X805 L1 xeos | L | xeor | L | xeos| L | e v \ 2
885 | 1/N/PE | | 2 2 2 2 - |
233 ! T ! ! !
£29 I | ’ I
H MANDO ALIMENTACION
HE AIRE ALUMBRADO TOMA LIMPIA CUADRO
28 ALUMBRADO ACONDICIONADO  FOCOS ENCHUFES MONITOR PARABRISAS SILLON DE  ALIMENTACION
EHE CABINA CABINA CABINA MEGAFONIA BOCINA CABINA RESERVA RESERVA SALIDA MANDO AUTOMATA RGB
Ho.Ant.: 44 Ho. Sig: 46
Fecha 16/01/2017 = 00.A1
Realizado CALV. DESCARGADOR ESQUEMA UNIFILAR PLANO ELECTRICO .
—— —— DE BARCOS ALIMENTACIONES CABINA S—— T
EUROPEAN DULK HANBDLING INSTALLATION A
Rev Fecha Real. Revis. Aprob. Aprobado J.A.B. DCl MANTENIMIENTO ELECTRICO Hoja 21 de 26




10

45.10:A/ 8L1/2/3 B> 220V P 8L1/2/3/47.2:A
A =80.D+1F13 _ o I N I PR S ] R A N
. 1
. | |
| |
éé § ] L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3
§535 ! !
5 l l
| |
i -F101 ~2 -F102 ~2 -F103 2 -F104 ~2 -F105 ~2 -F106 ~2 -F107 ~2 -F108 ~2 -F109 o2 |
i 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A |
| |
! !
l l
! !
- ! !
l l
! !
! !
l l
! !
} 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE :
C | |
! !
l l
! !
. | |
£ l l
| |
seé | |
fos ! !
! \/ v \/ v \/ v \/ v \ l
i ! !
L L !
tH PASILLO
g“g g CABINA EXTREMO ESCALERA 2 ESCALERA 2 ESCALERA 1 ESCALERA 1 FOCOS FOCOS
égé MAQUINISTA PLUMA PLUMA PLUMA PLUMA PLUMA PARQUE 1 PARQUE 2
Ho.Ant.: 45 Ho. Sig: 47
Fecha 16/01/2017 = 00.A1
Realizado CAV. E.HI DgsggigéggR ESQUEMA UNIFILAR PLANO ELECTRICO
Revisado P.M.O. FOCOSALUMBRADO DEPARTAMENTO Plano: 46
EURSPEAN DULK HANDLING INSTALLATION .
Rev Fecha Real. Revis. Aprob. Aprobado J.A.B. DCl MANTENIMIENTO ELECTRICO Hoja 22 de 26




10

46.10:A/ 8L1/2/3 9> 220V - 8L1/2/3/48.2:A
A =80.D+1F13 _ _ . S I PR S ] ) A P
' )
. | |
. | |
éé E ] L3 L2 L3 L1 L1 L2 L3 L1 L2
§535 ! !
I I
B | |
i -F100 ~2 -F111 2 -F112 ~2 -F113 2 -F114 ~2 -F115 ~2 -F116 _2 -F117 _2 -F118 2 |
| 6A 10A 10A 6A 10A 10A 10A 10A 10A |
| |
! !
! !
! !
— | I I I I I |
| J-'—\ J-'—\ J-'—\ J-'—\ J-'—\ |
! !
! !
! !
! !
} 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE :
C | |
! !
! !
! !
. | |
! !
! \/ v \/ v \/ v \/ v \ l
i ! !
__ e !
tH PASILLO
gfg g CABINA EXTREMO ESCALERA 2 ESCALERA 2 ESCALERA 1 ESCALERA 1 FOCOS FOCOS
c§8 MAQUINISTA PLUMA PLUMA PLUMA PLUMA PLUMA PARQUE 1 PARQUE 2
Ho.Ant.: 46 Ho. Sig: 48
Fecha 16/01/2017 = 00.A1
Realizado CAV. E.HI DESCARGADOR ESQUEMA UNIFILAR PLANO ELECTRICO
Revisado P.M.O. DE BARCOS FOCOSALUMBRADO DEPARTAMENTO Plano: 47
EUROPEAN INAK HANDLING INSTALLATION -
Rev Fecha Real. Revis. Aprob. Aprobado J.A.B. DCl MANTENIMIENTO ELECTRICO Hoja 23 de 26




10

47.10:A/ 8L1/2/3 > 220V P 8L1/2/3 /49.2:A
A =81.D+1F13
R _ _ N I I R I P .
i ! !
| |
s§E
éég L1 L2 L3 L2 L3 L1
88785 | |
! !
B ! !
| -F1 2 -F2 _2 -F3 2 -F4 _2 -F5 2 -F6 2 |
i 10A 10A 10A 10A 10A 10A |
! !
! !
! !
! !
| ! | !
| f—\ |
! !
! !
! !
! !
! !
! !
C ! !
! !
! !
! !
: ! !
| |
! v v \/ v \/ \4 !
L e |
‘%'g § ENCHUFES ENCHUFES ENCHUFES ENCHUFES ENCHUFES VENTILACION
gfg g CALEFACCION CALEFACCION CALEFACCION CALEFACCION CALEFACCION PUERTAS
§§§ ARMARIOS ARMARIOS ARMARIOS ARMARIOS ARMARIOS ARMARIOS
Ho.Ant.: 47 Ho. Sig: 49
Fecha 16/01/2017 = 00.A1
Realizado CAV. E.HI DESCARGADOR ESQUEMA UNIFILAR PLANO ELECTRICO
—— s DE BARCOS ENCHUFES CALEFACCION S—— —
Rev Fecha Real. Revis. Aprob. Aprobado J.A.B. e DCl MANTENIMIENTO ELECTRICO Hoja 24 de 26
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48.10:A/ 8L1/2/3 B> 220V P 8L1/2/3/50.2:A
A =80.D+1F13 _ o I N I PR S S I R A N
. |
. | |
| |
éé E ] L3 L3 L1 L1 L1 L2 L1 L2 L3
§535 ! !
l l
B | |
| -F19 ~2 -F19.1 .2 -F20 ~2 -F20.1 22 -F21 o2 -F22 .2 -F23 .2 -F24 .2 -F25 o2 |
i 10A 10A 10A 6A 10A 6A 10A 10A 10A |
| |
! !
l l
! !
— | I I I I I |
| J-'—\ J-'—\ J-'—\ J-'—\ J-'—\ |
! !
! !
l l
! !
! !
l l
C ! !
! !
l l
! !
. | |
£ l l
seé | |
fos ! !
| v v v \/ v \/ v v v |
i ! !
L e i
1D
fes ESCALERA
Eg § ACCESO
g“g g CINTAS CINTAS ESCALERA BALIZAS GUIRNALDAS SALA
égé TOLVA PLACAS INTERMEDIAS ENROLLADORES  PRINCIPAL AEREAS C.PRINCIPAL ELECTRICA EMERGENCIAS
Ho.Ant.: 48 Ho. Sig: 50
Fecha 16/01/2017 = 00.A1
Realizado CAV. E.HI DgsggigéggR ESQUEMA UNIFILAR PLANO ELECTRICO
Revisado P.M.O. FOCOS ALUMBRADO DEPARTAMENTO Plano: 49
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2585H

EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION

1.7. Grua-Pértico niumero 3 (DC3).

En las siguientes paginas se recopilan esquemas que definen la estructura eléctrica
bésica de la maquina:

- Resumen de identificacion de estructuras: listado de las maniobras.
- Acometida y Celdas de A.T.

- Esquemas unifilares de fuerza.

A continuacién, se lista de forma somera los principales equipos:

- Enrollador de cable de A.T. mas fibra éptica monomodo.

- Celdas de A.T. del fabricante SIEMENES segun esquemas unifilares.

- Transformadores de A.T. a B.T. segun esquemas unifilares

- C.D.B.T. de 500 Vca segun esquemas unifilares.

- C.D.B.T. de 400 Vca segun esquemas unifilares.

- Otros equipos de instrumentacién, aparellaje, elementos de mando,

sefalizacion, etc.

A continuacion, se describe de forma somera las principales tecnologias empleadas
en esta maquina, des fabricante SIEMENS:

- Sistema de control basado en un PLC STEP7 serie 416-2DP:
- Un bastidor central, que incluye:
- Tarjetas de entradas, salidas digitales y anal6gicas.

- Comunicaciéon Ethernet industrial con el PLC del Panel, realizada
por una CP 443-1 y mediante conversor de cable UTP a fibra
Optica monomodo.

- Red Profibus-DP, basado en ETs-200M, con las tarjetas necesarias para
adquirir los datos proporcionados por equipos en la sala eléctrica o en
campo y para comandar los equipos instalados en la sala eléctrica o en
campo.

- Convertidores para motores de corriente continua de la serie SIMOREG
6RA70.

- Convertidores para motores de corriente alterna de las series SIMOVERT
6SE70.

- Motores de corriente continua de excitacion independiente.
- Motores de corriente alterna de jaula de ardilla.

- Otros equipos de instrumentacion, aparellaje, elementos de mando,
sefalizacion, etc.



1 2 3 4 5 7 9 10
ESTRUCTURA DESCRIPCION
=11.C DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION - FUERZA
A =11M DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION - MANDO
=12.C DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION - FUERZA
y =12.M DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION - MANDO
E;m =13.C DISTRIBUCION DE BAJA TENSION - FUERZA 500V
:g§ =13.M DISTRIBUCION DE BAJA TENSION - MANDO 500V
;:g =14.C DISTRIBUCION DE BAJA TENSION - FUERZA 400V
fj” ff N =14.M DISTRIBUCION DE BAJA TENSION - MANDO 400V
; :f =15.C DISTRIBUCION DE BAJA TENSION - FUERZA 400V
Eff =15M DISTRIBUCION DE BAJA TENSION - MANDO 400V
?%i =19.D TORNO DE CABLES TRANSPORTABLE
Seis = 21.H M. SUSTENTACION - FUERZA
B =21.M M. SUSTENTACION - MANDO
=22.H M. CUERRE - FUERZA
=22.M M. CUERRE - MANDO
=31.H M. TRASLACION CARRO SUSTENTACION - FUERZA
=31.M M. TRASLACION CARRO - MANDO
=41.] M. ELEVACION PESCANTE - FUERZA
] = 41.M M. ELEVACION PESCANTE - MANDO
= 51.] M. TRASLACION GRUA - FUERZA
=51.M M. TRASLACION GRUA- MANDO
=51.N M. TRASLACION GRUA / M. ELEVACION PESCANTE - CONMUTACION MANDO
=52.] MECANISMO CABINA - FUERZA
C =52.M MECANISMO CABINA - MANDO
= 53.] TAMBOR PORTACABLE - FUERZA
=61.] CINTA PLACAS 1 - FUERZA
5 = 61.M CINTA PLACAS 1 - MANDO
; =62.] CINTA PLACAS 2 - FUERZA
3~ ] =62.M CINTA PLACAS 2 - MANDO
28 § =63.D CINTA INTERMEDIAS 1 - FUERZA
é; = 63.M CINTA INTERMEDIAS 1 - MANDO
3 DE = 64.D CINTA INTERMEDIAS 2 - FUERZA
;? = 64.M CINTA INTERMEDIAS 2 - MANDO
:3‘1 D = 65.D CINTA MOVIBLE 1 - FUERZA
U_ = 65.M CINTA MOVIBLE 1 - MANDO
“ “” = 66.D CINTA MOVIBLE 2 - FUERZA
““ﬁ = 65.M CINTA MOVIBLE 2 - MANDO
Ho.Ant: 1 Ho. Sig: 3
Fecha 16/01/2017 =
Realizado CA.. E.HI DIE)SE@ES(A:\([;SR IDENTIFICACION DE ESTRUCTURAS PLANO ELECTRICO R
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T T e [ e T | o] e e DC3 T T




1 2 3 4 7 9 10
ESTRUCTURA DESCRIPCION
= 67.D SALIDAS DISTINTOS ACCIONAMIENTOS - FUERZA
A = 67.M SALIDAS DISTINTOS ACCIONAMIENTOS - MANDO
= 68.M MECANISMOS DE TOLVA - MANDO 24V
y = 68.N .M TRASLACION GRUA - MANDO
25y = 68.R MECANISMOS DE TOLVA - MANDO 230V
BLE .
823 = 81.D CIRCUITOS CONTROL ILUMINACION
s5e = 82.D BOMBAS DE ENGRASE
gff B = 82.Y INSTALACION ANTIINCENDIOS
T = 89.Y COMUNICACIONES
35
i =90.M MANDO CONTROL CENTRAL
$E°
g58s =91.M CONTROL PUPITRE DE MANDO IZQUIERDA
§53%
o =92.M CONTROL PUPITRE DE MANDO DERECHA
B = 94.M CONTROL PUPITRE DE MANDO
= 95.M MEDICION DE CARGA CINTA INTERMEDIAS
= 96.M SENALES DE CONTROL ENTRADAS ANALOGICAS
C
525
tHAIY
Ho.Ant.: 2 Ho. Sig: 4
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EURGPEAN DULK HANDLING INSTALLATION -
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communication of the contents there of are forbiden without express

authority. Offenders are liable to the payment of damages.

Copying of this document, and giving it to others and the use of
DIN-34

Sin nuestra expresa autorizacion, queda terminantemente prohibida la reproducci¢n total o parcial

de este documento asi como su uso indebido y/o su exhibicion o comunicacion a terceros.

De los infractores se exigira el correspondiente resarcimiento de dafios y perjuicios.
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communication of the contents there of are forbiden without express
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2585H

EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION

1.8. Grua-Rail nimero 1 (GR1).

En las siguientes paginas se recopilan esquemas que definen la estructura eléctrica
bésica de la maquina:

- Vista de conjunto.

- Esquemas unifilares de fuerza.

A continuacion, se lista de forma somera los principales equipos:

- Enrollador de cable de A.T. mas fibra éptica monomodo.

- Transformadores de A.T. a B.T. segun esquemas unifilares

- C.D.B.T. de 690 Vca segun esquemas unifilares.

- C.D.B.T. de 440/ 230 Vca segun esquemas unifilares.

- Otros equipos de instrumentacion, aparellaje, elementos de mando,

sefalizacion, etc.

A continuacion, se describe de forma somera las principales tecnologias empleadas
en esta maquina, des fabricante SIEMENS:

- Sistema de control basado en un PLC STEP7 serie 319F-3:

- Red Profibus-DP, basado en ETs-200M, con las tarjetas necesarias para
adquirir los datos proporcionados por equipos en la sala eléctrica o en
campo y para comandar los equipos instalados en la sala eléctrica o en
campo.

- Red ASI, con los equipos necesarios para adquirir los datos
proporcionados por equipos en las salas eléctricas 0 en campo y para
comandar los equipos instalados en las salas eléctricas o en campo.

- Red CAN-BUS, con los equipos necesarios para adquirir los datos
proporcionados por equipos en las salas eléctricas o en campo y para
comandar los equipos instalados en las salas eléctricas o en campo.

- Convertidores para motores de corriente continua de la serie SINAMICS.
- Convertidores para motores de corriente alterna de las series SINAMICS.
- Motores de corriente continua de excitacion independiente.

- Motores de corriente alterna de jaula de ardilla.

- Otros equipos de instrumentacién, aparellaje, elementos de mando,
sefalizacion, etc.
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+A Cabina del conductor
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+L Recinfo eléctrico

+M Recinto de maquinas
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Zustand | Anderung Datum Name Norm Schutzvermerk 150 16016 beachten Vista de conjunto cngs.-Nr.:16. : 7 8lL.
1 2 | 3 | L 5 6 | 7 8 | 9 | 10




1 i 3 b 5 6 1 8 9 10
+L00 +L02
-P31-U1 e -P31-U17 CU 25004 i 690V 3/PE AC SO0Hz  OL1.3
A LJ ZE 16 x240%4
ZE2,5% +l0R
Lo ] 031
L01 —01A®
o 6300 B In = 25004
-P31 =0t g |
=3 x 0 _
td = 20ms
== 162
E=Ar Flex 2x80x8
8 +( 690V 3/PE AC S0Hz 690L1_3
440V 3 AC S0Hz  P31L _ﬁé TR0k B/
=07.A8/1.5 690V
LLOV Cu 25004
+L01
=, A
-015
S00A
690V 3/PE AC SO0Hz L1_3.2 S01.A8/1.1
2x95%#
18524 +C
712
( 690V
Laov
+013D
_53% 2 x 1852%#
440V 3/PE AC S0Hz 3L1_3 S21.A8/1.1
IR =0 séiolA =
= 0,8-1In L
= - =252+ Cu 1600A Cu 1600A
Ir = 3250-6500A +|.0%
=2 4x240%1 -035 +L02 +L02
- ao-woﬂ‘aa‘ _aih -3t
li = 1MxIN 634 1004
0 [
— S
== 162 == 162 162# 25%#
440V 3 AC 50Hz VB3L1_3 11 AB/1.2
440V 3 AC S50Hz VB4L1_3 /3.2
440V 3 AC S50Hz o00L1_3 207.A8/1.2
£
440V 3 AC 50Hz 101L1_3 /2.2
690V 3/PE AC S0Hz L1_3 Z01.A8/1.1
Dieselgenerator Leistungsmessumformer Hopperversorgung Schalter unter Versorgung Kranschalter Drehstromversorgung
Spannung wenn Diesel
Diesel lguft Nebenaggregate
Generador Diesel Convertidor & medicifn Alimentacion tolva Interruptor bajo Alimentacidn Interr. princ. grda Alimentacidn corriente
F de potentia tensifn cuando mot. Diesel trifésica
marcha el motor Diesel Grupos auxiliares
datun | 20.04.2017 [38 1953 00 Diesel-Elektro-Maschinenanlage Terex MHPS Gmbh, PS Disseldorf [=00.AB
Bearb.| Kulkarni G HSK 84208 . | Einpolige Darstellun GHSK8420B-08-01
; . ‘ KONECRANES |-~ 92 23080
Gepr. |Reip EBHI Gijon / Spanien Grupo diesel-eléctrico Zch N 6 381953.00ABB1 -4 Blatt 1
Zustand | Anderung Datum Name Norm Schutzvermerk 150 16016 beachten Representacidn unipolar chngs. -Nr.: /6. : 6 Bl.
1 2 3 | L | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10




/1.9 101L1_3 440V 2 AC SOHz
L2# == 162
o ok +L20
-03% EE —K51|:":|_
- _ | -T11
R TRTH \ 440V /400V A@
230V/60QV 4
) == 142 LOKVA
— 11> 1 200V/115V 3/N AC S0Hz  61L1_3 206 AB/L.2
== 16°
== 16°
+L02 +L05
= A =.A
_KSZE';l_\ _036|$
It = 40-50A
li = 300-600A
[
=E 162 -
+|=.0E zé 162 < >
-034
T 5&-651\'& llllll 230V/400V 3/N/PE AC S0Hz  6L1.3 /4.2
li = 845A 2x6%
=l
-
162
+D14
=, A
162 L2 -E62
+014
=.A < >
-E62 624
+102 m 230V/600V 3/N/PE AC 50HZ 9113
A 1L /6.1
-uaa,‘a}
Ir = 4,5-6,3A
+DMk li = 82A I:‘
36 [
-X301 -
+L02 < >
=. A 2x62
-F51 /1] 230V/4L00V 3/N/PE AC S0Hz  7L1.3 /5.2
1 :
Steuerspannung Hilfseinspeisung extern Hilfsversargung Hilfsversorgung Hilfsversorgung
Hilfseinspeisung max. Absicherung 63 A 1 Oberwagen 3 Turmkabine
intern 2 Unterwagen
Tensién de mando Alim. auxiliar ext. Alimentacifn Alim. auxiliar Alim. auxiliar
Aliment. eléctr. aux. Proteccion méx.63 A auxiliar 1 superestructura 3 cabina de torre
interna 2 chasis
datun | 20.04.2017 [38 1953 00 Diesel-Elektro-Maschinenanlage Terex MHPS Gmbh, PS Disseldorf [=00.AB
earb.| Kulkarni G HSK 84208 . | Einpolige Darstellun GHSK8420B-08-01
LK . ‘ KONECRANES |-~ 92 23080
Gepr. |Reip EBHI Gijon / Spanien Grupo diesel-eléctrico Zch W o 16.381953.00ABB2 -4 Blatt 2
Zustand | Anderung Datum Name Norm Schutzvermerk 150 16016 beachten Representacidn unipolar chngs. -Nr.: /6. : 6 Bl.
1 2 | 3 | L | 5 6 | 7 8 | 9 | 10




1 i 3 b 5 6 1 8 9 10
/1.9 VB&L1_3 44OV 3/PE AC S50Hz VB&L1_3 S04 AB/2.2
+L02 +L0%
—021 ﬁ —I]ZZ ﬁ
Ir = 1,4-2A = 5,5-8A
li = 26A li = 163A
! |
+L02
=.E
690V
230V
2,5kVA
=%1,5%
+L0% +L0% ‘
-F13 -Fid
16A"¥\ 10A’\ﬁ
C B
+L02 +L02
= E =.E
-F5&4 -F55
Erdschlussiberwachung Erdschlussiiberwachung Steuerspannung
Hauptnetz Steuerspannung Oberwagen
Turmkabine
Vigil. cont. tierra Vigil. cont. tierra Tensifn de mando
Red principal Tensidén de mando superestructura
Cabina de torre
datun | 22.02.2017 [38 1953 00 Diesel-Elektro-Maschinenanlage Terex MHPS Gmbh, PS Disseldorf [=00.AB
Bearb. . | Einpolige Darstellun GHSK8420B-08-01
ear Sff'”l G HSK {”.‘ZOB ) KONECGRANES  =1npo LE_’_____J _____________
Gepr. |Reip EBHI Gijon / Spanien Grupo diesel-eléctrico Zch W :16.381953.00ABB3 -4 Blaftt 3
Zustand | Anderung Datum Name Norm Schutzvermerk 150 16016 beachten Representacidn unipolar chngs. -Nr.: /6. : 6 Bl.
1 2 | 3 | L | 5 6 | 7 8 | 9 | 10




1 i 3 b 5 6 1 8 10
/2.9 6L1_3  230V/400V 3/N/PE AC S50Hz 6L1_3 206.AB/1.1
EE =6 B =6 =62 =62 ELk =62
+L05 +L05 +L05 +L05 +L05 +L05 +L02 +L02
i P11 Fi2 3 F20 Fig F1f iz
10A'\£B\ 16A"£\A\ 1687 1607 1607 1087 16A"£\A\ 1687
B C C C C C C C
=+1,5% =+1,5% =+1,5% =*12,5%
+L06 +L05 +L05 +L05 +L05
=.R =.M =.M =.M =.M
B e e i
SH =11.A8/1.2
=*12,5% =+1,5% =%1,5%
+MH13 +MH13 =12,5*
-£912 | -E922 13
>k * -E942 [
=%1,5? =%1,5?
+I:02 +I_.22 +I:22 +LOE +I:02
-031 400V -E911 | [ [mmm|  -€927 | +L25 -F52 -031
24V % @ * —E9Q1 [T
Steuerspannung 24V Klimagerdt 1 Trafo 440V Klimagerdt 2 Klimagerdt Stillstandsheizung Erdschlussiberwachung Versorgungsspannung
Schalfraum Hauptnetz Schalfraum Schalfraum Lichtnetz fir Kranhauptschalter
Tropenpaket
Tensidén de mando 24V Acondicionador aire 1 Transform. 44OV Acondicionador aire 2 Acondicionador aire Calefaccidn de reposo Vigil. cont. tierra Tensidn alimentacifn
recinto eléctrico red principal recinto eléctrico recinto eléctrico Red alumbrado para interruptor
Equipo fropico principal grda
datun | 20.04.2017 [38 1953 00 Diesel-Elektro-Maschinenanlage Terex MHPS Gmbh, PS Disseldorf [=00.AB
Bearb. Ku¥karni G HSK 1.35205 ‘ KONEGRANES _Ei_npgllge_ [I_ar_sfill_uLg _____________ GHSK84208-08-01
Gepr. |Reip EBHI Gijon / Spanien Grupo diesel-eléctrico Zch W o 16.381953.00ABBL -4 Blatt &
Zustand | Anderung Datum Name Norm Schutzvermerk 150 16016 beachten Representacidn unipolar chngs. -Nr.: /6. : 6 Bl.
1 2 | 3 | L | 5 6 | 7 8 | | 10




/2.9 FL1_3  230V/400V 3/N/PE AC S50Hz 113 206 AB/k.2
EY ==
A A
+R01 +R01
F1s P15
16A'\£B\ m*m\
C C
B B
ZEs5x2,5° —
( C
+R21
-£932 |
+@21
-£931 |
D 9|é D
TK Miller
£ E
Heizung Turmkabine Klimagerdt
Turmkabine
Calef. cab. torre Acondicionador aire
F cabina de torre F
datun | 22.02.2017 |38 1953 00 Diesel-Elektro-Maschinenanlage Terex MHPS GmbH, PS Disseldorf | =00 .AB
Bearb. . | Einpolige Darstellun GHSK8420B-08-01
ear Sff'”l G HSK {3{‘203 ) KONECGRANES  =1npo LE_’_____J _____________
Gepr. |Reip EBHI Gijon / Spanien Grupo diesel-eléctrico Zch W :16.381953.00ABBS -4 Blaftt 5
Zustand | Anderung Datum Name Norm Schutzvermerk 150 16016 beachten Representacidn unipolar chngs. -Nr.: /6. : 6 Bl.
1 2 | 3 | L | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10




/2.9 9L1_3  230V/400V 3/N/PE AC S50Hz 9L1_3 Z01.A8/1.1
B B
+D]3A +D]BB
-F21 -F211
6" 16"
C C
=*12,5%
+Q13
-£952 |
+D136 +D1a
o7 &5\ (T -E951 mg]km]
Heizung Heizung
Schaltschrank Fahrkabine
Unterwagen Unterwagen
Calefaccifn Calefaccidn cabina
Arm. de distribucifn del conductor chasis
Chasis
datun | 22.02.2017 |38 1953 00 Diesel-Elektro-Maschinenanlage Terex MHPS GmbH, PS Disseldorf | =00 .AB
Bearb. . | Einpolige Darstellun GHSK8420B-08-01
ear Sff'”l G HSK {3{‘203 ) KONECGRANES  =1npo LE_’_____J _____________
Gepr. |Reip EBHI Gijon / Spanien Grupo diesel-eléctrico Zch W o 16.381953.00ABB6 -4 Blaftt 6
Zustand | Anderung Datum Name Norm Schutzvermerk 150 16016 beachten Representacidn unipolar chngs. -Nr.: /6. : 6 Bl.
1 2 | 3 | L 5 6 | 7 8 | 9 | 10




00, ABs6. g JL1=3  730V/L00V 3/N/PE AC 50Hz I3,
624 624
= 3x952+2x50%/2 *'333% +0132
+D158 -ﬁé1,£;} -fm,‘E‘}
=.A It = 2,2-3,2A It = 2,2-3,2A
-T11 i = b2A i = b2A
6300V a r t
+DEE LOOV/690V & N e -5
—E§1K
== 1852 ZE bx2402¢
= 3x95242x502/2
+013C
X =. A +0138 +0138
. N ks ks
—Customer - EI;I—\ - E:ZI—\
In = 2500A
Ir = 0,6-1x In I
Ild =3 x Ir _ 1>
td = 20ms
IR =0,8
00, AB/1. 4 L1232 400V 3/PE AC SO0Hz
=E kx2402#
+014
=, A
_E“K
+0158 +D158
= 2 =. A =. A
Fr ot -Mi1 M -MiZ M
I~ I~
00.AB/1.9 L1232 690V 3/PE AC 50Hz
Fremdeinspeisung Trafo Lifter 1 Trafo Lifter 2
Alimentacifn Transform. ventilador 1 |Transform. ventilador 2
eléctrica exfterna
Datun | 20.04.2017 |38 1953 00 Stromzufdhrung-Leitungstrommel Terex MHPS GmbH, PS Disseldorf |=01.AB
Bearb. Ku¥karni G HSK 1.35203 ‘ KONEGRANES | Einpolige I]_ar_sTEll_un_g _____________ GHSK84208-08-01
Gepr. |Reip EBHI Gijon / Spanien Cable de conexidon-tambor de cable Zch W o 16.381953.01ABB1 -4 Blatt 1
Zustand | Anderung Datum Name Norm Schutzvermerk 150 16016 beachten Representacidn unipolar chngs. -Nr.: /6. : 2 Bl.
1 2 | 3 | L | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10




1 i 3 b 6 8 9 10
/1.9 9L1_3  230V/400V 3/N/PE AC S50Hz 9L1.3 206 .AB/2.1
624 624 =624
+D138 +I]138 +D138
-621,‘5} -623,‘5} -Fi3,
Ir = 7-10A Ir = 0,45-0,63A 104
= 130A li = 8,24 C
[ I
— S — | >
+013B +D138 +0138B +0138
=R =R =.R =R
gk K pikime
+0138
=.R
=
) — e — P P :
+0CR - .
-M11 |
| V3 |
| |
: : +DCR
| _ | =.D
o M vt agr[ M | -£12 [
I %?g: 3 ~ 0,5A 3 ~ I 400
| |
U |
Leitungstrommel Leitungstrommel Lifter fir Motor 1 Leitungstrommel
Motor 1 Bremse Leitungstrommel Heizung
Motor 1 SRK-Gehduse
Enrollador cable eléc. Enrollador cable eléc. Ventilador p. motor 1 Enrollador cable eléc.
Motor 1 Freno enroll. cable eléctr. Calefaccifn carcasa
motor 1 cuerpo anillos rozantes
Datun | 22.02.2017 |38 1953 00 Stromzufdhrung-Leitungstrommel Terex MHPS GmbH, PS Disseldorf |=01.AB
Bearb. . | Einpolige Darstellun GHSK8420B-08-01
ear Sff'”l G HSK {”.‘ZOB ) KONECGRANES |- tnpotige Ua ARk " _ _ _ _ ________
Gepr. |Reip EBHI Gijon / Spanien Cable de conexidon-tambor de cable Zch W o 16.381953.01ABB2 -4 Blatt 2
Zustand | Anderung Datum Name Norm Schutzvermerk 150 16016 beachten Representacidn unipolar chngs. -Nr.: /6. : 2 Bl.

1

2

| L

I 6 I

9 |

10




1 i 3 b 5 6 1 8 9 10
00 ap/q.9 $20L1-3 690y 3/PE AC 50Hz 890L13 44 wes12
== (u 25004 == (u 25004
+L01 +L01
=.0 1 =0 L
—I]11® —ﬂ12®
200A 200A
+L01 %“’ 101 %“"
=.D =.D
—0112,& —0113,&
It = 1,k-2A It = 1,4-24
i = 26A i = 26A
= =
- -
+L01 +L01
=.D =.D
-F51 -F52
=502 == 502
=252 ZE (U Bricke == 2524 ZE (U Bricke
+L01 +L01 +L01 +L01 +L01 +L01
=.R =.R =.R =.R =.R =.R
S = pi e =
== 252 == 252
+L01 Fun +L01 Foh
-F31 -F32
It - s0-2008 5] It - 502004 L5 ]
In = 100A In = 100A
== 352 = 35° == 35° =352
+K01 +K01
=04 .0 3 )] 8
-M11 M -M12 M
192kW 3 ~ 192kW 3 ~
Hydraulikpumpe 1 Phasenfolgewdchter Hydraulikpumpe 2 Phasenfolgewdchter
Oberwagen
Bomba hidrdulica 1 Controlador Bomba hidrdulica 2 Controlador
secuencia de fases superestructura secuencia de fases
datun [ 22.02.2017 |38 1953 00 Pumpen und Kompressoren Terex MHPS GmbH, PS Disseldorf | =04 .AB
Bearb. . | Einpolige Darstellun GHSK8420B-08-01
ard [ Stoffl G HSK 84208 ‘ KONEGRANES | finpotise Darstellung
Gepr. |Reip EBHI Gijon / Spanien Bombas y compresores Zch W o 16.381953. 04ABB —4 Blatt 1
Zustand | Anderung Datum Name Norm Schutzvermerk 150 16016 beachten Representacidn unipolar chngs. -Nr.: /6. : 2 Bl.
1 2 | 3 | L | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10




3 b 5 6 1 8 9 10
200.AB/3.10 VBLL1_3 44OV 3/PE AC 50Hz VBLL1_3 205 AB/1.1
+L02 +L02 +L02 +L02 +L0% +L0% +L0%
-uz1 ‘EE‘ -uzz ‘EE‘ -023 ‘EE‘ -nu ‘EE‘ -625,‘5} -ﬁés,‘E‘} -627,‘5}
-12,5A Ir = 4,5-6,3A = 5,5-8A It = &,5-6,3A = 5,5-8A Ir = 4,5-6,3A It = 5,5-8A
= 163A li BZA li = 104A li = BZA i = 104A li = 82A li = 104A
[ [ [
— | > — | > — | >
=£7,5
+L02 +L02 +L02 +L02 +L02 +L02 +L02
=.R =.R =.R =.R =. R =.R =.R
—K511|:":|_\ —K512|:":|_\ —K513|:::|_\\ —K51A|:":|_\ —K515|:":|_\ —K516|:":|_\ —K51?|:::|_\\
=£7,52
+K02 +K03 +K04 +K03 +K04 +K03 +K04
=.D =.D =.0 =.0 =.0 =.D =.0
-M21 M -M22 M -M23 M -M24 M -M25 M -M26 M -M271 M
6,6kW 3«, 2,6kkW 3,\/ 3,6kW 3,\J 3,6kW 3,\/ 3,6kW 3,\/ 3,6kW 3’\/ 3,6kW 3,\/
Hilfshydraulikpunmpe dlkinter Unmwilzpumpe Glkihler 2 Unwilzpumpe dlkinter 3 dlkihler 3
Oberwagen Blkihtler Lifter dlkuhler 2 Lifter Unwilzpumpe
Bomba hidrdul. auxiliar |Refrigerador aceife Bomba de circulacion Refrigerador aceife 2 Bomba de circulacitn Refrigerador aceite 3 Refrigerador aceite 3
superestructura Refrigerador aceite Ventilader Refrigerador aceite 2 Ventilador Bomba de circulacidn
datun [ 20.04.2017 |38 1953 00 Pumpen und Kompressoren Terex MHPS GmbH, PS Disseldorf | =04 .AB
Bearb. Ku¥karni G HSK 1.35205 ‘ KONEGRANES  Einpolige Darstetlung GHSK84208-08-01
Gepr. |Reip EBHI Gijon / Spanien Bombas y compresores Zch W o 16.381953.04ABB? -4 Blatt 2
Zustand | Anderung Datum Name Norm Schutzvermerk 150 16016 beachten Representacidn unipolar chngs. -Nr.: /6. : 2 Bl.
1 2 | 3 | L | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10




S04 AB/2.10 VB&L1_3 440V 3/PE AC 50Hz VBLL1_3
L1, AB/b.9 9tL1_3 440V 3/PE AC S50Hz o o 97L1_3 L1, A8/b.0
+I_.0% +I_.0% +I:0% +D]33 +I]]33
-ﬁé1,£;} —ﬁ?h,ﬁ -ﬁéal‘a} -ﬁésl‘a} —626|$
Ir = 0,45-0,63A Ir = 0,45-0,63A Ir = 0,45-0,63A It = 0,45-0,63A Ir = 0,45-0,63A
li = 8,24 li = 8,2A li = 8,2A li =8,2A li = 8,2A
[ [ [ [ I
— 1 1> — 1 1> — 1 I> —1 1> — 11>
=£12,5 =£7,5 =£7,52
+L02 +L02 +L02 +0138B +0138B
= R =R =R =R =B
paiim palime g m paim KIS\
=£1,52 =12,52 =12,52
+M03 +M03 +T40 +0MR +DML
=.D =.0 =.D =. [ =.0
-M21 M -M24 M -M23 M -M25 M -M26 M
0,11kW 3 ~ 0,11kW 3 ~ 3 A E 0,11kW 3 A E 0,11kW 3 A E
Fettpumpe Fettpumpe Schmierpumpe Fettpumpe Fettpumpe
Oberwagen Schmierritzel Seilrollen Unterwagen rechts Unterwagen Llinks
Drehwerk Ausleger
Bomba lubricante Mec.tras.: vélv. freno Vigilancia lubric.
superestructura -Y131 - Apoyo D poleas de pluma
Con./Retarda Con.
datun [ 26.06.2017 |38 1953 00 Schmierung Terex MHPS GmbH, PS Disseldorf | =05.AB
Bearb. Soi’rkar G HSK 1.35205 ‘ KONEGRANES _IEi_np_t?llgt?_ Darstellung GHSK84208-08-01
Gepr. |Reip EBHI Gijon / Spanien Lubricacidn Tch W o 16.381953.05ABB1 4 Blatt 1
Zustand | Anderung Datum Name Norm Schutzvermerk 150 16016 beachten Representacidn unipolar chngs.-Ar.: : : 1 8L.
1 2 | 3 | L | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10




200 AB/L.10 6L1_3  230V/400V 3/N/PE AL S50Hz 6L1_3 /31
62 ZE e
A +L03 +LDB A
-F110 -F109
25A"¥\ 258"
C C
Z£ 17,52 E=YRY)
+L05 s +105 e L
:‘R =.R
pdmm s palimm
ENL ESNT
B B
+L05 +L05 +L0 +L05 + +L05
FiT Fit) Fiit Fiig Fit) Fiih
16A'\ﬁ 16A‘¥\ 1647 1647 1607 1647
C C C |
=1,5% =%1,5% =%1,52
C C
+T4OA +TLOA +T4OA
=.D =.D =.D
-L24 -L27 -L28
D D
=*1,5* =*1,5*% =*1,5* =*1,5*% =*1,5* =*1,5%
+T58 +T38 +T33 +U?B +U3‘B +U58 ]
~E2303 oY ~£2305 o -E2306 X —E2304 X “E2307 o ~£2308 o
400W Loow 400W 2000w 2000w 2000w
£ E
Option: Option: Arbeitsplatzbeleuchtung |Arbeifsplatzbeleuchtung |Arbeitsplatzbeleuchtung [Arbeitsplatzbeleuchtung [Arbeitsplatzbeleuchtung [Arbeitsplatzbeleuchtung
Arbeitsplatzbeleuchtung |[Arbeitsplatzbeleuchtung [Turm hinten Turm vorne Turm vorne Ausleger vorne Ausleger vorne Ausleger mitte
Turm Links Turm rechts
Opcidn: Opcibn: Ilum. &rea trabajo Ilum. drea frabajo Ilum. drea trabajo Ilum. &rea trabajo Ilun. &rea frabajo Ilum. drea trabajo
F Ilum. drea trabajo Ilum. &rea tfrabajo Torre atrés Torre delante Torre delante Pluma delante Pluma delante Pluma, centro F
Torre izquierda Torre derecha
datun [ 20.04.2017 |38 1953 00 Beleuchtung 230 V Terex MHPS GmbH, PS Dusseldorf | =06 .AB
earb.| Kulkarni G HSK 84208 . | Einpolige Darstellun GHSK8420B-08-01
LK . ‘ KONECRANES -~k 922028 J0
Gepr. |Reip EBHI Gijon / Spanien I'luminacidon 230 V Tch W o 16.381953.06ABB1 4 Blatt 1
Zustand | Anderung Datum Name Norm Schutzvermerk 150 16016 beachten Representacidn unipolar chngs. -Nr.: /6. : b osL.
1 2 | 3 | L | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10




9L1_3  230V/400V 3/N/PE AC 60Hz

01.48/2.10 I3
=62+ L= 6%
40138 +013B
-F121 -F123
1047 1047
C C
4= 2 —=17,52
0138 TS 0138 L
S WS
=%12,5% =%1,5%
=+12,5% =+12,5% =+1,5% =12,5%
+DVR VL +DHA +DHL
“£2371 @ ZE2372 & Z£2373 @ “£237h o
L0OW LOOW 4O0W LOOW

Arbeitsplatzbeleuchtung
Portal vorne rechts

Arbeitsplatzbeleuchtung
Portal vorne Links

Arbeitsplatzbeleuchtung
Partal hinten rechts

Arbeitsplatzbeleuchtung
Portal hinten Llinks

Ilun. drea de trabajo
portico, lado delant.

Ilun. drea de trabajo
portico, lado delant.

Ilum. &rea de trabajo
pértico, lado frasero

Ilum. drea de trabajo
pértico, lado trasero

derecho izquierdo derecho izquierdo
datun [ 20.04.2017 |38 1953 00 Beleuchtung 230 V Terex MHPS GmbH, PS Dusseldorf | =06 .AB
Bearb. Ku¥karn| G HSK 1.35203 ‘ KONEGRANES _IEl_np_t?llgt?_ Darstellung GHSK84208-08-01
Gepr. |Reip EBHI Gijon / Spanien I'luminacidon 230 V Blatt 2
Zustand | Anderung Datum Name Norm Schutzvermerk 150 16016 beachten Representacidn unipolar Zchngs.-Nr.:|6.381953.06ABBZ -4 b osL.
1 2 | 3 | L | 5 6 | | 9 | 10




1 i 3 b 5 6 1 8 9 10
.9 6L1_3  230V/400V 3/N/PE AC S50Hz 6L1_3 207.A8/1.2
= Fe*
+L05 +L05
Fi1 Fip
16A*£B\ 1687
C C
==1,52 =£1,52
=£1,52 ==1,52 =%£1,52 =1,52 ==1,5? =£1,52 =1,52
+L03 +LOB +L0% +L03 +L03 +MO7A +|%
-X300 H;?ﬁ -X301 T];;[‘ -X302 A -X303 . -X304 A~ -X305 A -X306 A
Steckdosen Steckdosen Steckdosen Steckdosen Steckdosen Steckdosen Absicherung
Schaltraum IPC Schaltraum Schaltraum Schaltraum Maschinenraunm Dieselmotorraum Teleservice
Enchufes Enchufes Enchufes Enchufes Enchufes Enchufes Proteccifn
rec. eléct. IPC rec. eléctrico rec. eléctrico rec. eléctrico rec. maquinas rec. motor Diesel Teleservicio
datun [ 20.04.2017 |38 1953 00 Beleuchtung 230 V Terex MHPS GmbH, PS Dusseldorf | =06 .AB
earb.| Kulkarni G HSK 84208 . | Einpolige Darstellun GHSK8420B-08-01
LK . ‘ KONECRANES -~k 922028 J0
Gepr. |Reip EBHI Gijon / Spanien I'luminacidon 230 V Tch W o 16.381953.06ABB3 -4 Blaftt 3
Zustand | Anderung Datum Name Norm Schutzvermerk 150 16016 beachten Representacidn unipolar chngs. -Nr.: /6. : b osL.
1 2 | 3 | L | 5 6 | 7 8 | 9 | 10




200 AB/5.9 FL1_3 _ 230V/400V 3/N/PE AC S50Hz 1.3
/2.9 9L1_3 [ 230V/400V 3/N/PE AC S0Hz 9L1_3 L1, AB/6.0
200.A8/2.9 61L1_3 [ 200V/115V 3/N/PE AC 50Hz 61113
=+ 62 =62 =+ 6%#
+R01 +R01 +0138
P Fil F1
16A"¥\ 1047 1647
C C C
=12,52 =12,52 =12,52
+R01 +R02 +D13
-X311 -X312 -X321
I I I
Steckdose Steckdose Steckdose
Schaltschrank Turmkabine Schaltschrank
Turmkabine Unterwagen
Interr. proteccidn Enchufe Enchufe
tensién de mando cabina de la forre armario distribucién
teclado +R11 chasis
datun [ 20.04.2017 |38 1953 00 Beleuchtung 230 V Terex MHPS GmbH, PS Dusseldorf | =06 .AB
Bearb. Ku¥karni G HSK l?leOB ‘ KONEGRANES _E|_np£llge_ Darstellung GHSK8420B-08-01
Gepr. |Reip EBHI Gijon / Spanien I'luminacidon 230 V Tch W o 16.381953.06ABBL 4 Blatt &
Zustand | Anderung Datum Name Norm Schutzvermerk 150 16016 beachten Representacidn unipolar chngs. -Nr.: /6. : b osL.
1 2 | 3 | L 5 6 | | 9 | 10




00 pp/1. 9 D0L13 44OV 3 AC SO0H2 00113
06 48/3 .10 SL1=3 230V/L00V 3/N/PE AC SOH: L1311 ae/1.2
A A
EY == 1628
+L05 ]
i3
10;(\"52\
00 ap/1.4 F3TL_ 44OV 3 AT SOH:
B B
E=Al
+L02
=.0
—021,&
It = 28-36A |
Ii = 520A
! |
( C
= 10°
+L02
=. A
HSCE
E=Y
D D
+T00
=.0
+L0g M1 M |
—531/[s00v 15kW 3 ~
24V
£ E
Ladegerdt Turmlifter
Cargador Ventilador de torre
F F
datun | 22.02.2017 |38 1953 00 Diesel-Maschinenanlage Terex MHPS GmbH, PS Disseldorf | =07 .AB
Bearb. . | Einpolige Darstellun GHSK8420B-08-01
ear Sff'”l 6 HSK {”.‘ZOB ) KONECGRANES _=1npo LE-J______Q _____________
Gepr. |Reip EBHI Gijon / Spanien Grupo Diesel Tch W :16.381953.07ABB1 -4 Blatt 1
Zustand | Anderung Datum Name Norm Schutzvermerk 150 16016 beachten Representacidn unipolar chngs.-Ar.: : : 1 8L.
1 2 | 3 | L | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10




1 i 3 b 5 6 1 8 9 10
207 .AB/1.10 6L1_3 230V/400V 3/N/PE AC S50Hz 6L1_3 21208712
04 AB/1.10 690L1_3 690V 3/PE AC SO0Hz 690L1_3 12.48/1.2
A
200.AB/1.9 VB3L1_3 440V 3/PE AC S50Hz VB3L1_3 S12.A8/1.2
=00.AB/L. 7 St St =12.A8/1.2
= =6 =6
== Cu 25004 6 6 +|:0|% +E0|‘5 L
+L01 +L04 +L04 +L0k +L04 | 2_9%‘3'{& s 0—%!;,&
011 -024 -021 -022 -F12 ro=z,8- r= 0,070,
5%1“ "= 13-20;\"53‘ " = 1,1-1,6A"BE|‘ " = 9-12,5;\"53‘ iRk li = 52A L= 10A
! li = 260A li =21 li = 163A C f f
f f [ — 1> — 1 I>
— 11> — 11> — 11> B
ZE 2x952¢ =42
+120 L0 +Lob L0k
hP Ta -K05 -K52
-111] —L10C> I:::I—\ IZ:ZI—\ C
2x952%% =42 +|_.0’% +|:Dl%
-k53 K54
e e i ——-—t---o g\ g\
| | | .
03 | | +L03 |
-6611 ' | -661-E91 '
| | | |
| | | |
L L o ____ ! 0
=42 ==1,52
+MH01
== 2x120%4# =, £
-M11 +MHO 1 +MHO1 +103 +MHO 1 +MHO 1
=.0 =, C =.C =D -0
I -M31 M M4 1 [ -661 -Miz M -M2k M
+MHO1 3 5, 8kW 1,2kW
i M 3~ 3~ Lo\ 3~
433KW _
Hauptantrieb Erregung Lifter fir Stromrichter [Motorlifter Stillstandsheizung Stromrichtergerdt flunlaufschmierung GLkuhler
Hubwerk 1 fir Hauptantrieb Hubwerksmotor Unlaufschmierung
Accionam. principal Excitacion Ventilador para Ventil. de motor para Calef. de reposo Equipo convertidor Lubricacifn Refrigerador aceitfe
mec. elevacidn 1 convertidor accionam. principal motor mec. elevacitn por circulacion Lubricacidn F
de aceife por circulacion
datun | 20.04.2017 |38 1953 00 Hubwerk 1 / Haltewerk Terex MHPS Gabh, PS Disseldorf [=11.AB
Bearb.| Kulkarni G HSK 84208 RANES' Einpolige Darstellung GHSK8420B-08-01
Gepr. |Reip EBHI Gijon / Spanien KONEC ES Mec. elev. 1 / Mec. retencidn Zch W o 16.381953. 11ABB1 -4 Blatt 1
Zustand | Anderung Datum Name Norm Schutzvermerk 150 16016 beachten Representacidn unipolar chngs.-Ar.: : : 1 8L.
1 2 | 3 | L | 5 6 | 7 8 | 9 | 10




1 i 3 5 6 1 8 9 10
Z11.48/1.10 6L1_3 230V/400V 3/N/PE AC S50Hz 6L1_3 1708711
211.48/1.10 690L1_3 690V 3/PE AC SO0Hz 690L1_3
A
S11.A8/1.10 VB3L1_3 440V 3 AC S50Hz VB3L1_3 S21.A8/1.1
=11.A8/1.10 St St =21.A8/2.1
ZE (U 25004 = e *LO L0
-023 -024 .
+L01 +L04 L0k +L04 L0 I = z,a-AA"BH‘ I = o,ss-o,eo;x"az“
e 124 -031 032 -F12 e e =
-011 I I I ‘ﬁ\
SODAm It = 13-20A ‘BE“ It = 1,1-1,6A ‘BE“ = 9-12,5A ‘BE“ 64 f f
u li = 260A li = 21A li = 163A C — 11> — 11>
I [ [
— 11> — 11> — 11> B
ZE 2x952¢ =42
+120 L0k L0k L0k
Siifa Gbdy oy o) ¢
2x952# =42 +£0é +E0é
-K53 -K54
e e i ——-—t---o g\ g\
| | | .
03 | | +L03 |
-6611 ' | -661-E91 '
| | | |
| | | |
L L o ____ ! 0
=42 ==1,52
+MHO02
— 2x1202# =, £
-M11 +MHOZ +MH02 +103 +MHOZ +MHOZ
=.D =.C =.C =. D 9
I -M31 M M4 1 [ -661 -Miz M -M2k M
+M'j°% 8 5, 8kW 3 1,7kW 3 3
-MA1 M ~ ~ 0, 2kW ~
433KW _
Hauptantrieb Erregung Lifter fir Stromrichter [Motorlifter Stillstandsheizung Stromrichtergerdt flunlaufschmierung GLkuhler
Hubwerk 1 fir Hauptantrieb Hubwerksmotor Unlaufschmierung
Accionam. principal Excitacion Ventilador para Ventil. de motor para Calef. de reposo Equipo convertidor Lubricacifn Refrigerador aceitfe
mec. elevacidn 1 convertidor accionam. principal motor mec. elevacitn por circulacion Lubricacidn F
de aceife por circulacion
datun | 26.06.2017 |38 1953 00 Hubwerk 2 / Schliepwerk Terex MHPS GmbH, PS Disseldorf | =12 . AB
Bearb. Soi’rkar G HSK 1.35203 ‘ KONEGRANES | Einpolige I]_ar_sTill_un_g._ ____________ GHSK84208-08-01
Gepr. |Reip EBHI Gijon / Spanien Mec. elev. 2 / Mec. cierre Zch W o 16.381953.12ABB1 -4 Blatt 1
Zustand | Anderung Datum Name Norm Schutzvermerk 150 16016 beachten Representacidn unipolar chngs.-Ar.: : : 1 8L.
1 2 | 3 | | 5 6 | 7 8 | 9 | 10




b 5 6 i 8 9 10
=12.48/1. 10 213 WAOV 3 AC. SOHZ  6L13 o4 4pyq.q
62
+L02
=.0
—021|‘53‘
It = 3,5-54
Haz. 634
Ny
=£1,52
+MH12
=0
_E“K
=£1,52
+MH12
=. [
-M21
Elektrokettenzug
Polipasto de cadena
eléctrico
datun | 26.06.2017 |38 1953 00 Hiltswinde Terex MHPS GmbH, PS Disseldorf | =17 .AB
Bearb. i . | Einpolige Darstellun GHSK8420B-08-01
ear Soffkar 6 HSK {3{‘203 ) KONECGRANES |- tnpotige tars - ne_ _ _ _ _________
Gepr. |Reip EBHI Gijon / Spanien Cabrestante auxiliar Zch W o 16.381953. 17ABB1 -4 Blatt 1
Zustand | Anderung Datum Name Norm Schutzvermerk 150 16016 beachten Representacidn unipolar chngs.-Ar.: : : 1 8L.
1 2 | 3 | L 5 6 | 7 8 | 9 | 10




6L1_3  230V/400V 3/N/PE AC S50Hz 6L1_3
130“%;113 3L1_3 40V 3/PE AC S50Hz L3 fii?AB/LO
S12.AB/1.10 VB3L1_3 L4OV 3 AC 50Hz VB3L1_3 /2.1
A
== (u 16004 B
+L02
=, 1L +L04 +L04
=011 =.K =.D
6304 _UZM‘E‘} -021,‘5}
. It = 13-20A Ir = 0,7-1A
Sitor 17 = 260A Ii = 134 L
I [
—_ | > —_ I>
== 2x1202%4# =42
B
#1120 +L04 o
gifay - gl ot
== 2x1202# F 42
- - - - -~ - - -~ - - -7~ ST T T
| | ! |
103 | : +103 | C
-061) ! | -661-E91 !
| | | |
| | | |
L R ] ! i
+MD 01
— 10%# 1024 1 102%# =.C 42
*E”% | +EO% | +goE | -M11
Fib =y fif el
315A 3154 3154 +MD02
=.C D
-M12
— 10%# 1024 — 102%#
+MDO3
+N +N +N =.C
=.( = ( =.C -M13
—RZ1|:| —R22|:| —R23|:| L
— #02# 1024 0%
E
+MD01 +MD02 +MD03
= C 3 - C 3 - C 3
-M11 M -M12 M -M13 G
90-100kW _ 90-100kW _ 90-100kW 3 ~
Hauptantrieb 1 Hauptantrieb 2 Hauptantrieb 3 Erregung Motarlifter
Drehwerk Drehwerk Drehwerk Stromrichter
Accionam. principal 1 Accionam. principal 2 Accionam. principal 3 Excitacign Ventilador motor
mec. de giro mec. de giro mec. de giro Convertidor F
datun [ 26.06.2017 |38 1953 00 Drehwerk Terex MHPS Gubh, PS Disseldorf [=21.AB
Bearb. Soi’rkar G HSK 1.35203 ‘ KONEGRANES _Ei_npg{lge_ I]_ar_sTEll_un_g _____________ GHSK84208-08-01
Gepr. |Reip EBHI Gijon / Spanien Mecanismo de giro Tch W o 16.381953.21ABB1 -4 Blatt 1
Zustand | Anderung Datum Name Norm Schutzvermerk 150 16016 beachten Representacidn unipolar chngs. -Nr.: /6. : 2 Bl.
1 2 | 3 | L | 5 | 6 | 7 | 9 | 10




i 3 b 5 6 1 8 9 10
6L1_3  230V/400V 3/N/PE AC S50Hz 6L1.3
;112 VB3L1_3 L40V 3 AC SO0H VB3L1_3 =T1.48/1.2
=12.AB/1.10 SH
A A
=+ 62
+L0& +L04 +L0& +L04
i3 i3 2l P12
It = z,z-a,z.x"az" Ir = z,z-a,u"aa‘ It = z,z-3,2A"aE|‘ 6A'\%
li = k24 li = 424 li = 424 C |
[ [ I
—_ |> —_ I> —_ | >
B
+L04 +L0& +L0&
-.R =.R =.R
g WS W
C
D
E
+MD0 1 +MD02 +MD03 +MD01 +MDO02 +MD03 +L03
i M wr (M wll M i i} i i
1,1kW 3,\/ 1, 1kW 3,\J 1, 1kW 3,\/ (I (I (LI
Motorlifter fir Motarlifter fir Motorlifter fir Stillstandsheizung Stillstandsheizung Stillstandsheizung Stromrichtergerat
Hauptantrieb 1 Hauptantrieb 2 Hauptantrieb 3 Drehwerkmotor 1 Drehwerkmotor 2 Drehwerkmotor 3
Ventil. de motor para Ventil. de motor para Ventil. de motor para Calef. de reposo Calef. de reposo Calef. de reposo Equipo convertidor
accionam. principal 1 accionam. principal 2 accionam. principal 3 motor mec. giro 1 motor mec. giro 2 motor mec. giro 3 F
datun [ 22.02.2017 |38 1953 00 Drehwerk Terex MHPS Gubh, PS Disseldorf [=21.AB
Bearb.| Stoffl G HSK 84208 . | Einpolige Darstellun GHSK8420B-08-01
g . ‘ KONECRANES |-k 92 S0 i00
Gepr. |Reip EBHI Gijon / Spanien Mecanismo de giro Tch W :16.381953.21ABB2 -4 Blatt 2
Zustand | Anderung Datum Name Norm Schutzvermerk 150 16016 beachten Representacidn unipolar chngs. -Nr.: /6. : 2 Bl.
1 2 | 3 | L | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10




21 ap/1. 10 SL123 440V 3/PE AC S50Hz 3113
=E (u 25004
+L02
:,[l £
—011@
3004
ZE1202#
+014
=01,A
—E61V
== 1202¢
+D]3IE
—L11C> Voo
+0138
=.0
—032,&
== 120%# IN = 25A
i = 325A =8
I
13 -
-611
== 12028 440V 3/PE AC 50Hz 97113 . o
+D]3IE
-[12C>
== 120%¢
98L1.3 /\\ 98L13 ;o
U 30x10
Spannungsversorgung Spannungsversorgung
Fahrwerk Bremsen
Alim. de tensidn Alim. de tension
mec. de traslacidn frenos
Datum | 20.04.2017 |38 1953 00 elektrisches Fahrwerk Terex MHPS GmbH, PS Disseldorf [=41.AB
Bearb. i . | Einpolige Darstellun GHSK8420B-08-01
ear So!fkar G HSK l?leOB ‘ KONEGRANES | Einpo Lg___?__g__’ _______
Gepr. |Reip EBHI Gijon / Spanien Mec. de traslacion eléctrico Zch W o 16.381953. L1ABB -4 Blatt 1
Zustand | Anderung Datum Name Norm Schutzvermerk 150 16016 beachten Representacidn unipolar chngs. -Nr.: /6. : 8 Bl.
0 1 | 2 | 3 | L 5 | 6 | 8 | 9




CU 30x10

.9 98L1_3 X 98L1_3 /3.0
=152 == 152 =£125° == 152 == 152 =£125°
+D13B +D138 +0138 +D138B +D138 +0138
=.0 =.0 =.D =.0 =.0 =.D
—0311|$ —0312|$ —0313|$ —0321|$ —0322|$ —0323|$
Ir = 18-25A Ir = 18-25A It = 18-25A Ir = 18-254A Ir = 18-25A Ir = 18-25A
li = 3204 li = 320A li = 320A li = 3204 li = 320A li = 320A
[ [ [ [ [ [
— | > — | > — | > — | > — | > — | >
=1 =62 =62 E=Y =62 =62
+DVR +DVR +DVR +DHR +DHR +DHR
_5 151k;ll _I;I 151k31 _I‘SlI k 1kal _I;I 1Szk;ll _I;I 152k31 _I‘SlI 1Szkal
20,54 3 20754 I~ 20754 In 20,54 I~ 20754 I~ 20,54 In
Fahrwerksmotor Fahrwerksmotor Fahrwerksmotor Fahrwerksmotor Fahrwerksmotor Fahrwerksmotor
Motor mec. fraslacion Motor mec. traslacidn Motor mec. traslacibn Motor mec. fraslacidn Motor mec. traslacifn Motor mec. traslacibn
Datum | 05.06.2017 |38 1953 00 elektrisches Fahrwerk Terex MHPS GmbH, PS Disseldorf |=41.AB
Bearb. Soi’rkar G HSK 1.35205 ‘ KONEGRANES | Einpolige I]_ar_sTill_un_g__. ___________ GHSK84208-08-01
Gepr. |Reip EBHI Gijon / Spanien Mec. de traslacion eléctrico Zch W o 16.381953.L1ABB? -4 Blatt 2
Zustand | Anderung Datum Name Norm Schutzvermerk 150 16016 beachten Representacidn unipolar chngs. -Nr.: /6. : 8 Bl.
0 1 | 2 | 3 | L 5 | 6 7 | 8 |




/2.9

98113

It =

+D133

—0331
1B 25A
= 3204

o

W
W
W

+D133

—03&1 ﬁz
Ir = 1B 254 Ir
i = 3204 li

W
W
=

E=iE

752

+IJ1EIB

.0
—031;2
= 18 ZSA
= 320A

W
W
-

~

+DVL +DHL +DHL
N ]
-, =.0 =.0
il vl ) e
2 20,54 I~ 20754 I~
Fahrwerksmotor Fahrwerksmotor
Motor mec. fraslacidn Motor mec. traslacifn
datun elektrisches Fahrwerk Terex MHPS GmbH, PS Disseldorf |=41.AB
Bearb. . | Einpolige Darstellun GHSK8420B-08-01
o , ‘ KONECRANES |- e 92 2808 0
Gepr. EBHI Gijon / Spanien Mec. de traslacion eléctrico Zch W o 16.381953. L1ABB3 -4 Blaftt 3
Anderung Datum Name Norm Schutzvermerk 150 16016 beachten Representacidn unipolar chngs. -Nr.: /6. : 8 Bl.
0 1

5 | 6

8 |




97113

440V 3/P

AC 50Hz

91113

=05.AB/1.10 =05.AB/1.1
+0138B
=.0
—0358|$
Ir =2,2-3,2A
li = 4ZA
f |
+0138B
=.M
pii
91L1_3.1 /5.0
+D138 +0138B +013B +013B +D138 +0138B
-v211 -V212 -v213 -v221 -v1i1 -v213
+DHB +D1BB +I]133 +D1BB +D138 +D138B
-P211 -P212 -P213 -P221 -P212 -P223
+DVR +DVR +0VR +DHR +DHR +DHR
—M111-¥1 -M112-11 -M113-Y1 -M121-11 -M122-Y1 -M123-11
Fahrwerk Fahrwerk Fahrwerk Fahrwerk Fahrwerk Fahrwerk
Bremsen Bremsen Bremsen Bremsen Bremsen Bremsen
Frenos de Frenos de Frenos de Frenos de Frenos de Frenos de
mec. de fraslacidn mec. de fraslacifn mec. de traslacién mec. de fraslacifn mec. de traslacifn mec. de traslacién
Datum | 26.06.2017 |38 1953 00 elektrisches Fahrwerk Terex MHPS GmbH, PS Disseldorf |=41.AB
Bearb. Soi’rkar G HSK 1.35205 ‘ KONEGRANES | Einpolige I]_ar_sTill_un_g__. ___________ GHSK84208-08-01
Gepr. |Reip EBHI Gijon / Spanien Mec. de traslacion eléctrico Zch W oo 16.381953. L1ABBL -4 Blatt &
Zustand | Anderung Datum Name Norm Schutzvermerk 150 16016 beachten Representacidn unipolar chngs. -Nr.: /6. : 8 Bl.
0 1 | | 3 L | 5 | 6 | 8 |




A
B
(
L9 97L1_3.1 44OV 3/PE AC SO0Hz
+D138 +0138B +013B +D138
-v231 -v2i2 -VZi1 -v2iz
D
+D138 +D138B +IJ13B +D138
-P231 -P232 -P2é1 -P2i2
+DVL +DVL +DHL +DHL
-M131-Y1 -M132-¥1 -M161-¥1 -M142-Y1
£
Fahrwerk Fahrwerk Fahrwerk Fahrwerk
Bremsen Bremsen Bremsen Bremsen
Frenos de Frenos de Frenos de Frenos de
F mec. de fraslacidn mec. de fraslacifn mec. de fraslacifn mec. de traslacifn
Datum | 20.04.2017 |38 1953 00 elektrisches Fahrwerk Terex MHPS GmbH, PS Disseldorf |=41.AB
Bearb. Soi’rkar G HSK 1.35203 ‘ KONEGRANES | Einpolige I]_ar_sTill_un_g__. ___________ GHSK84208-08-01
Gepr. |Reip EBHI Gijon / Spanien Mec. de traslacion eléctrico Zch W o 16.381953. L1ABBS -4 Blaftt 5
Zustand | Anderung Datum Name Norm Schutzvermerk 150 16016 beachten Representacidn unipolar chngs. -Nr.: /6. : 8 Bl.
0 1 | | 3 L | 5 | 6 | 8 |




9L1.3

230V/400V 3/N/PE AC 50Hz

~06.AB/k. 10 L3 40
=624
+0138
-F100
1087
C
+D138
=.M
paim
=*12,5?
+9VR +I§VR +I§VR +I!HR +I}HR +I}HR
-M111-E7 | -M112-E3 | -M113-E7 ([ -M121-E} | -M122-£3 | -M123-£7 (I
Stillstandsheizung Stillstandsheizung Stillstandsheizung Stillstandsheizung Stillstandsheizung Stillstandsheizung
Fahrmotor Fahrmotor Fahrmotor Fahrmotor Fahrmotor Fahrmotor
Calefaccidon de reposo Calefaccidon de reposo Calefaccién de reposo Calefaccibn de reposo Calefaccidon de reposo Calefaccidn de reposo
notor de traslacion motor de fraslacion notor de traslacidn notor de fraslacifn notor de fraslacion motor de traslacidn
Datum | 22.02.2017 |38 1953 00 elektrisches Fahrwerk Terex MHPS GmbH, PS Disseldorf |=41.AB
Bearb.| Stoffl G HSK 84208 . | Einpolige Darstellun GHSK8420B-08-01
10 -, ‘ KONECRANES [ —= 92 =222 0
Gepr. |Reip EBHI Gijon / Spanien Mec. de traslacion eléctrico Zch W o 16.381953. L1ABB6 -4 Blaftt 6
Zustand | Anderung Datum Name Norm Schutzvermerk 150 16016 beachten Representacidn unipolar chngs. -Nr.: /6. : 8 Bl.
0 1 | 2 | 3 | L | 5 | 6 7 | 8 |




9L1.3

230V/400V 3/N/PE AC S50Hz

/6.9
F6%#
+013A
—F101
107
C
+D138
=.M
gk
=+1,52
+9VL +IEIVL +l§HL +I£lHl
-M131-£7 | -M132-E% | “M141-EF | -M142-E3 |
Stillstandsheizung Stillstandsheizung Stillstandsheizung Stillstandsheizung
Fahrmotor Fahrmotor Fahrmotor Fahrmotor
Calefaccidon de reposo Calefaccidon de reposo Calefaccibn de reposo Calefaccidon de reposo
notor de traslacion motor de fraslacion notor de fraslacifn notor de fraslacion
Datum | 20.04.2017 |38 1953 00 elektrisches Fahrwerk Terex MHPS GmbH, PS Disseldorf |=41.AB
Bearb. Ku¥karni G HSK 1.35203 ‘ KONEGRANES | Einpolige I]_ar_sTill_un_g__. ___________ GHSK84208-08-01
Gepr. |Reip EBHI Gijon / Spanien Mec. de traslacion eléctrico Zch W o 16.381953. L1ABBT -4 Blatt 7
Zustand | Anderung Datum Name Norm Schutzvermerk 150 16016 beachten Representacidn unipolar chngs. -Nr.: /6. : 8 Bl.
0 1 | 2 | 3 | L | 5 | 6 7 | 8 |




97113

440V 3/PE AC 50Hz

/1.9
+D138 +D138
=.D =.0
—03?1|$ —03?2|$
Ir = 4,5-6,3A Ir = 4,5-6,3A
li = 82A li = 82A
[ [
— | > — | >
+013B +013B
=R =.R
—K?11|:::|_\ —K?12|:::|_\
+DMR +DML
=.0 =.0
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Bearb. . | Einpolige Darstellun GHSK8420B-08-01
ear S’rc.uffl G HSK l.ll..ZOB ‘ KONEGRANES  cinpo Lg___T__g__. ___________
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0 1 | 2 | 3 | L 5 | 6 7 | 8 |
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Zustand | Anderung Datum Name Norm Schutzvermerk 150 16016 beachten Representacidn unipolar chngs.-Ar.: : : 1 8L.
1 2 | 3 | L | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10
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datun | 20.04.2017 |38 1953 00 pragr. Zentralsteuerung CPU Terex MHPS GmbH, PS Disseldorf [ =9 1. AA
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ear Ku¥karn| G HSK l?leOB ‘ KONEGRANES -2 'sichtsptan .~~~
Gepr. |Reip EBHI Gijon / Spanien Mando central programable CPU Zch W o 16.381953.91AAB7 —4 Blatt 2
Zustand | Anderung Datum Name Norm Schutzvermerk 150 16016 beachten Plano sindptico chngs. -Nr.: /6. : 6 Bl.
1 2 | 3 | L | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10
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vatun [ 23.03.2017 |38 1953 00 progr. Zentralsteuerung CPU Terex MHPS GmbH, PS Disseldorf [ =9 1. AA
Bearb. . | Ubersichtsplan GHSK8420B-08-01
Y G HSK 8208 ‘ KONEGRANES |lbersichtselan _  _ _ __ _ _ __ ____
Gepr. |Reip EBHI Gijon / Spanien Mando central programable CPU Zch W o 16.381953.91AAB3 -4 Blaftt 3
Zustand | Anderung Datum Name Norm Schutzvermerk 150 16016 beachten Plano sindptico chngs. -Nr.: /6. : 6 Bl.
1 2 | 3 | L | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10
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Gepr. |Reip EBHI Gijon / Spanien Mando central programable CPU Zch W oo 16.381953.91AABL —4 Blatt &
Zustand | Anderung Datum Name Norm Schutzvermerk 150 16016 beachten Plano sindptico chngs. -Nr.: /6. : 6 Bl.
1 2 | 3 | L 5 6 | 7 8 | 9 | 10
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vatun [ 05.06.2017 |38 1953 00 progr. Zentralsteuerung CPU Terex MHPS GmbH, PS Disseldorf [ =9 1. AA
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Gepr. |Reip EBHI Gijon / Spanien Mando central programable CPU Zch W o 16.381953.91AABS —4 Blaftt 5
Zustand | Anderung Datum Name Norm Schutzvermerk 150 16016 beachten Plano sindptico chngs. -Nr.: /6. : 6 Bl.
1 2 | 3 | L | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10
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vatun [ 20.04.2017 |38 1953 00 progr. Zentralsteuerung CPU Terex MHPS GmbH, PS Disseldorf [ =9 1. AA
Bearb. i . | Ubersichtsplan GHSK8420B-08-01
ear Ku¥karn| G HSK l?leOB ‘ KONEGRANES -2 'sichtsptan .~~~
Gepr. |Reip EBHI Gijon / Spanien Mando central programable CPU Zch W o 16.381953.91AAB6 —4 Blaftt 6
Zustand | Anderung Datum Name Norm Schutzvermerk 150 16016 beachten Plano sindptico chngs. -Nr.: /6. : 6 Bl.
1 2 | 3 | L | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10
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Datun | 22.02.2017 |38 1953 00 Aktor-Sensor-Bussysten Terex MHPS GmbH, PS Disseldorf | =95 . AA
Bearb. . | Ubersichtsplan GHSK8420B-08-01
ear S'rc.uffl G HSK I.QZOB ‘ KONEGRANES _’__l__p_ _________________
Gepr. |Reip EBHI Gijon / Spanien Sistema de bus actor-sensor Zch W oo 16.381953.95AAB1 4 Blatt 1
Zustand | Anderung Datum Name Norm Schutzvermerk 150 16016 beachten Plano sindptico chngs.-Ar.: : : 1 8L.
1 2 | | L | 5 | 6 | 8 | 9 | 10




2585H

EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION

1.9. Tolva-Maévil numero 1 (TM1).
A continuacion, se lista de forma somera los principales equipos:

- Alimentacion en B.T. y comunicacion mediante fibra 6ptica monomodo con la
GR1.

- C.D.B.T. de 400 /230 Vca.

- Listado de maniobras principales del equipo:
- Alumbrado.
- Tomas de corriente.
- Filtros.
- Compresor.
- Cinta extractora.
- Cinta de reparto.
- Traslacion cinta de reparto.
- Sistemas de pesaje: tolva, bascula encinta de reparto.
- Desterronador.
- Traslacion de la tolva.
- Alumbrado.
- Equipos de A/A.

- Otros equipos de instrumentacion, aparellaje, elementos de mando,
sefalizacion, etc.

A continuacion, se describe de forma somera las principales tecnologias empleadas
en esta maquina, des fabricante SIEMENS:

- Sistema de control basado en un PLC STEP7 serie 315-2PN-DP:
- Un bastidor central, que incluye:
- Tarjetas de pesaje SIWUAREX U2.

- Comunicacion Ethernet industrial con el PLC de la GR1 y del Panel,
realizada por una CP 443-1 y mediante conversor de cable UTP a
fibra 6ptica monomodo.

- Red ProfiNet, basado en ETs-200SP, con las tarjetas necesarias
para adquirir los datos proporcionados por equipos en la sala
eléctrica 0 en campo y para comandar los equipos instalados en la
sala eléctrica o en campo.

- Convertidores para motores de corriente alterna de las series SINAMICS.
- Motores de corriente alterna de jaula de ardilla.

- Otros equipos de instrumentacion, aparellaje, elementos de mando,
sefalizacion, etc.



2585H

EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION

1.10. Maquina Combinada 1 (MC1 # MC2).

En las siguientes paginas se recopilan esquemas que definen la estructura eléctrica
bésica de la maquina:

- Acometida y Celdas de A.T.

- Esquemas unifilares de fuerza.

A continuacion, se lista de forma somera los principales equipos:

- Enrollador de cable de A.T. mas fibra éptica monomodo.

- Celda de A.T. del fabricante SIEMENES segun esquemas unifilares.

- Transformador de A.T. a B.T. segun esquemas unifilares

- C.D.B.T. de 400 Vca segun esquemas unifilares.

- Otros equipos de instrumentacion, aparellaje, elementos de mando,

sefalizacion, etc.

A continuacion, se describe de forma somera las principales tecnologias empleadas
en esta maquina, des fabricante SIEMENS:

- Sistema de control basado en un PLC STEP7 serie 315-2PN-DP:
- Un bastidor central, que incluye:
- Tarjetas de entradas, salidas digitales y analdgicas.

- Comunicacién Ethernet industrial con el PLC del Panel, realizada
por la CPU y mediante conversor de cable UTP a fibra Optica
monomodo.

- Red Profibus-DP, basado en ETs-200M, con las tarjetas necesarias para
adquirir los datos proporcionados por equipos en la sala eléctrica o en
campo y para comandar los equipos instalados en la sala eléctrica o en
campo.

- Convertidores para motores de corriente continua de la serie SIMOREG
6RA70.

- Motores de corriente continua de excitacion independiente.
- Motores de corriente alterna de jaula de ardilla.

- Otros equipos de instrumentacion, aparellaje, elementos de mando,
sefalizacion, etc.
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EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION

2. ZONA ABONO.

La informaciéon de los centros de transformacion, de las subestaciones y de la
maquinaria de esta zona se entregara a aquel adjudicatario que lo solicite.
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EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION

3. ZONA EXPLANADA DE ABONO.

La informaciéon de los centros de transformacion, de las subestaciones y de la
maquinaria de esta zona se entregara a aquel adjudicatario que lo solicite.
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